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Resumo
Este trabalho aborda a implementação de um filtro ativo de potência utilizando um inversor mul-
tinível com topologia em cascata assimétrica. Justificativas para utilização de estruturas multiníveis
são discutidas. O sistema de controle utilizado garante um fornecimento nulo de potência ativa pelo
filtro ativo e que a corrente fornecida pela fonte de alimentação tenha a mesma forma de onda da
tensão de alimentação. Com isso, o fator de potência visto pela fonte é próximo de seu valor unitário
e a fonte fornece apenas potência ativa à carga. Resultados de simulações e experimentais validam
o esquema adotado. Também é descrita uma proposta para se realizar o controle das tensões CC da
topologia em cascata assimétrica.
Palavras-chave: Eletrônica de Potência, Inversor Multinível, Qualidade da Energia Elétrica, Fil-
tro Ativo de Potência, Controle Digital.
Abstract
This work regards a shunt active power filter implementation using an asymmetrical cascaded
multilevel converter. Reasons for using multilevel structures are discussed. The system control gua-
rantees that the active power filter does not supply active power and the source current has the same
waveform of the source voltage. Consequently, the power factor from the source side is almost one
and the source only supplies active power to the load. Simulation and experimental results validate
the applied scheme. A proposal for controlling the DC voltages from the asymmetrical cascaded
topology is also described.
Keywords: Power Electronics, Multilevel Converter, Power Quality, Active Power Filter, Digital
Control.
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Diversos aspectos relacionados à área da Engenharia Elétrica denominada por “Qualidade da
Energia Elétrica” (ou pelo termo em inglês, Power Quality) vêm recebendo uma atenção maior há
alguns anos por causa da proliferação de cargas não-lineares dentre as unidades consumidoras resi-
denciais, comerciais e industriais. Dentre estes estão os estudos que abordam os impactos ocasionados
pela presença de componentes harmônicos na corrente elétrica ao longo das linhas de distribuição.
Como a corrente de alimentação das cargas não-lineares possui diversos componentes harmônicos,
o crescimento desse tipo de carga levou à criação de maneiras que minimizassem seus impactos na
rede elétrica a montante do ramal de ligação de uma ou mais unidades consumidoras. Desde então,
surgiram dispositivos e técnicas que objetivaram a filtragem desses componentes harmônicos, sendo
denominados de filtros passivos, pré-reguladores de fator de potência (PFP), filtros ativos de potência
(FAP) e filtros híbridos, que são associações de filtros passivos com filtros ativos de potência [1].
O filtro passivo é uma estrutura colocada em paralelo ou em série com a carga e que é formada pela
associação de um indutor com um capacitor. A freqüência de ressonância não-amortecida (ω0) do par
LC é ajustada em um valor semelhante ao da freqüência do componente harmônico a ser minimizado
(ou filtrado). Assim, cada par LC é destinado à filtragem em apenas uma freqüência. Para abranger
algumas (ou uma faixa “discreta” de) freqüências, são colocados diversos conjuntos LC, com cada
um deles sendo ajustado individualmente e numa freqüência diferente dos demais. A utilização de
filtro(s) passivo(s) em derivação visa fornecer um caminho de baixa impedância para os componentes
harmônicos da corrente antes que estes alcancem a rede de alimentação. A colocação de filtros
passivos em série com a carga deve apresentar uma alta impedância nas freqüências nas quais se quer
impedir a circulação de corrente pela rede. Apesar de ser usual em unidades consumidoras industriais
[2], a técnica de filtros passivos possui desvantagens que podem comprometer o desempenho da
filtragem e representar um risco operacional à concessionária e/ou à unidade consumidora, tais como
ressonâncias, sobre-tensão, sobre-correntes e ajuste estático da(s) freqüência(s) monitorada(s) [3].
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Os pré-reguladores de fator de potência (PFP) visam a eliminação dos componentes harmônicos
da corrente de alimentação de uma carga eletrônica [4]. São conversores CA/CC colocados em série
com a carga e chaveados de forma que a corrente drenada da concessionária tenha um formato de
onda o mais próximo possível de senoidal e fator de potência próximo do valor unitário. Assim o
PFP constitui o estágio de entrada da carga e, portanto, possui a desvantagem de transferir toda a
potência destinada à carga. Também é necessário filtrar os componentes de alta freqüência oriundos
da operação chaveada, para que o nível de interferência eletromagnética (IEM) na corrente da rede
elétrica esteja abaixo dos limites permitidos.
Os filtros ativos de potência (FAP) visam a eliminação dinâmica dos componentes harmônicos
de forma dinâmica e são colocados em série ou em paralelo com a unidade consumidora. Em série,
eles são capazes de bloquear o fluxo harmônico na corrente da rede elétrica, de regular a tensão de
alimentação da carga em situações de sobre ou subtensões, e também, de proporcionar que essa tensão
tenha um formato de onda praticamente senoidal. Em paralelo, os filtros ativos normalmente não
atuam como reguladores de tensão e permitem a compensação de reativos e componentes harmônicos
[5].
Um FAP é composto por elementos passivos acoplados a um ou mais conversores CC/CA (de
tensão ou de corrente) que são controlados a partir do monitoramento de determinadas grandezas.
Por essa razão, o seu custo em relação à técnica passiva é maior. A sua utilização se intensificou a
partir do ano de 1983, quando surgiram idéias envolvendo a determinação de potências instantâneas
baseadas no domínio do tempo [6]. Essas teorias permitiram que o FAP operasse em tempo real,
o que resultou no aumento de seu desempenho, inclusive nas situações de característica transitória
[2]. Desde então, diversos estudos examinaram a utilização do FAP e foram elaborados diferentes
métodos de coordenação e tipos de estruturas para essa aplicação [7].
Uma das estratégias de modulação que é bastante utilizada no(s) conversor(es) CC/CA dos fil-
tros ativos de potência é a PWM (Pulse Width Modulation). A freqüência de chaveamento para esta
modulação está diretamente relacionada ao desempenho do FAP. Comutações em freqüências cada
vez mais altas, aumentam a largura da faixa operacional de freqüências do FAP. Porém, o aumento
da freqüência de comutação resulta no aumento das perdas nas chaves semicondutoras de potência.
Para aplicações de potências elevadas, essas perdas não podem ser desprezadas e podem inviabilizar a
aplicação de um FAP para a compensação de harmônicos e reativos [5]. Outra desvantagem desta es-
tratégia de modulação é a presença de componentes de várias freqüências no sinal de saída. Antes que
seja feito a compensação da corrente da rede elétrica, é preciso diminuir as amplitudes desses com-
ponentes através de um filtro passa-baixas elaborado a partir de estruturas LC. O dimensionamento
também pode exigir estruturas LC de ordens superiores a 2, o que dificultaria a sua implementação
[2]. Além disso, uma ineficaz diminuição desses componentes de alta freqüência interferiria nos
3níveis de IEM, exigindo uma reestruturação de projeto do FAP.
Em níveis médios de tensão, além das perdas, os valores de tensão de bloqueio que as chaves
semicondutoras devem suportar podem extrapolar suas características normais de operação. Uma
alternativa seria a operação do conversor em níveis baixos de tensão e que seriam elevados através
de transformadores aos níveis desejados. Todavia, esta alternativa pode representar uma série de
desvantagens pois o transformador exige um alto custo (de implantação e de manutenção), possui um
baixo rendimento, ocupa um grande espaço físico e provoca não-linearidades por causa da saturação
magnética [5, 8].
Por representar alternativas a essas desvantagens, conversores CC/CA baseados na estrutura mul-
tinível têm sido propostos. Dependendo da estratégia de modulação adotada, a estrutura multinível
permite a comutação de suas chaves semicondutoras em freqüências mais baixas e próximas à fun-
damental. Assim, as perdas por comutação são minimizadas. Com a ausência dos componentes de
alta freqüência, a distorção do sinal produzido é bem menor quando comparado à de uma estrutura
tradicional com modulação PWM. Além disso, algumas topologias da estrutura multinível permitem
que sejam atingidos valores elevados da tensão de saída. Isso permite o seu uso em aplicações de
níveis médios de tensão, nas quais as vantagens da estrutura multinível se tornam maiores [9]. O
capítulo 2 descreve outras vantagens e desvantagens da estrutura multinível, bem como os detalhes
de suas principais topologias. Até o momento, as principais topologias utilizadas são: a neutro gram-
peado (NPC) [10]; a capacitor grampeado [11–13]; a em cascata simétrica [5, 14–19]; e a em cascata
assimétrica [20–25].
A aplicação da estrutura multinível na compensação reativa e de harmônicos começou a ser exa-
minada com mais intensidade a partir dos primeiros anos da década de 1990. Inicialmente, os estudos
abordaram apenas a compensação reativa por meio de estruturas multiníveis. Em 1993 foi publicado
um estudo sobre a aplicação dessas estruturas em SVC (Static VAr Compensator) [26]. Em 1994,
foi publicado um estudo sobre sua aplicação em STATCOM (Static Synchronous Compensator) [27],
dispensando o uso de transformadores de elevação. E em 1995, foi publicado um estudo sobre a ela-
boração de estruturas multiníveis com chaves semicondutoras do tipo GTO (Gate Turn-Off Thyristor)
[28]. Posteriormente, em 1999, foram descritas as vantagens e desvantagens da aplicação da estrutura
multinível em STATCOM, incluindo um procedimento de pré-carga dos capacitores nos barramen-
tos CC do conversor CC/CA [15]. Verificou-se que o STATCOM, por causa da estrutura multinível,
atingia rapidamente a estabilidade após a presença de situações próprias do regime transitório.
Outros estudos sobre a aplicação das estrutura multiníveis em sistemas de distribuição de energia
examinaram: em 1998, a compensação de harmônicos e reativos [5, 14]; em 2002, a regulação da ten-
são de alimentação através de um DVR (Dynamic Voltage Restorer) [16]; e em 2004, o controle do
fluxo de potência em tensões de 2,3kV a 13,8kV [29]. Em 1996 na África do Sul, problemas causados
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por componentes harmônicos presentes nas correntes de alimentação de um sistema ferroviário indi-
caram a necessidade de instalação de filtros ativos de potência para a compensação harmônica [11].
A princípio, trata-se do primeiro estudo experimental sobre as estruturas multiníveis em filtros ativos
de potência. O FAP implementado tinha uma potência nominal de 100kVA e o conversor CC/CA
era baseado na estrutura multinível. Além de atuar como FAP, este conversor permitia a regeneração
de energia excedente durante a frenagem dos trens. Posteriormente, outro estudo sobre a aplicação
de uma estrutura multinível em um FAP para a compensação harmônica de sistemas ferroviários foi
examinado na Austrália em 2003 [30]. Há também um estudo, publicado em 2001, sobre a viabi-
lidade da aplicação de um FAP baseado na estrutura multinível em um sistema de transporte a ser
implantado nos Estados Unidos [12]. Neste sistema de transporte norte-americano, o deslocamento
dos trens baseia-se na levitação magnética (maglev) e o FAP seria conectado em paralelo à sua ali-
mentação. Sistemas de transporte semelhantes já estão em operação na Inglaterra, na China, no Japão
e na Alemanha.
Em outros realizados desde o início da década de 1990 percebe-se que houve uma tendência em
examinar a aplicação da estrutura multinível em um FAP, e também de propor inovadoras técnicas
de controle específicas para essa estrutura. A maioria dessas propostas são baseadas em técnicas
de controle tradicionais (ou clássicas) e fazem uso, principalmente, de controladores do tipo PI. Já
em outras propostas, os sistemas de controle são mais complexos e baseados em lógica fuzzy [31],
publicada em 1997, ou em controladores do tipo dead-beat [18], publicada em 2004.
Outra ponto comum observado nos estudos publicados desde o início da década de 1990 é o de
alertar que o desempenho do FAP na compensação de harmônicos e reativos depende do equilíbrio
das tensões presentes nos barramentos CC dos conversores CC/CA multiníveis [5, 12, 14]. Para
algumas topologias, o sistema de controle dessas tensões CC pode requerer dispositivos extras e
ser mais elaborado, o que pode dificultar a sua implementação [27, 32, 33]. Em alguns estudos,
para que as tensões CC fossem mantidas equivalentes aos em seus respectivos valores de referência,
foram desenvolvidos sistemas de controle com essa finalidade [5, 20]. Em outros, foram utilizados
conversores CC/CC alimentados por retificadores semi-controlados [34] ou por retificadores não-
controlados (com diodos) contendo um capacitor (do barramento CC) na saída [21]. Neste último,
todos os retificadores tinham isolação individual e eram alimentados a partir de um transformador
cujo lado secundário era formado por vários taps, o que proporcionava diferentes valores de tensão
CA nas entradas dos retificadores. Do lado primário, este transformador era alimentado por uma fonte
de tensão CA. Por outro lado, há outros estudos nos quais as tensões CC não eram isoladas, sendo
impostas por um barramento CC comum a todos os conversores CC/CA [24]. Neste caso, as tensões
CC possuíam o mesmo valor e a topologia utilizada era a em cascata. Por causa da semelhança
das tensões CC, essa topologia poderia ser denominada de cascata simétrica. Porém, os terminais
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de saída de cada conversor CC/CA estavam conectados a diferentes terminais do lado primário de
um transformador elevador de tensão. Em cada par de terminais, as diferentes relações de espiras
promoviam tensões com amplitudes diferentes no lado secundário do transformador. Assim, esta
topologia tratava-se da cascata assimétrica.
1.1 Objetivo e organização do trabalho
Em função das vantagens da estrutura multinível e também por se tratar de um tema recente, este
trabalho objetiva a aplicação da estrutura multinível (ou de inversores multiníveis) como filtro ativo
de potência. Aspectos que envolveram a escolha da topologia e as técnicas de filtragem ativa são
abordados, e resultados obtidos experimentalmente e a partir de simulações validam a sua aplicação.
Além deste capítulo, o trabalho é dividido em mais quatro capítulos. Adicionalmente, a seção de
apêndices aborda detalhes técnicos da implementação do protótipo do FAP.
O capítulo 2 aborda as características de uma estrutura multinível e algumas das principais topolo-
gias. Essas topologias são comparadas em alguns aspectos e qualificadas para o uso em aplicações de
compensação de harmônicos e reativos. Há também a apresentação dos critérios utilizados na escolha
da topologia adotada para o inversor multinível implementado.
Inicialmente, o capítulo 3 aborda uma comparação da topologia em cascata assimétrica com e
sem modulação PWM no módulo de menor tensão. Para isso, considera-se o número de níveis e
as particularidades das respectivas estratégias de modulação. O capítulo também aborda a aplicação
do inversor escolhido em filtros ativos de potência. Além das características de operação do sistema
de filtragem, é descrito um método para o projeto dos controladores utilizados no FAP. Por fim, o
capítulo ainda aborda os aspectos que envolvem um sistema de controle das tensões dos barramentos
CC do inversor escolhido. É apresentada uma proposta para realizar este controle e que interfere na
estratégia de modulação do inversor multinível.
O capítulo 4 exibe os resultados do sistema de filtragem obtidos a partir de simulações computaci-
onais e experimentalmente, através do protótipo implementado. O desempenho do FAP é exemplifi-
cado por resultados nos regimes permanente e transitório. Neste capítulo são descritos os parâmetros
utilizados no cálculo dos controladores do sistema de filtragem e alguns detalhes relacionados ao
protótipo implementado.
No capítulo 5 são feitas algumas considerações gerais sobre os aspectos descritos nos capítulos
anteriores. Também há algumas sugestões para a continuação deste trabalho e que poderiam acres-
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1.3 Conclusões
A escolha por se trabalhar com conversores CC/CA baseados na estrutura multinível, ao invés
de estruturas PWM tradicionais, permite a redução dos componentes do filtro passivo de saída, o
chaveamento em baixas freqüências e a possibilidade de operação em níveis maiores de tensão e de
potência. A sua aplicação em filtros ativos de potência permite uma melhora no desempenho do
sistema de filtragem e também uma redução do conteúdo harmônico da grandeza compensada.
A partir da apresentação de alguns estudos feitos por diversos grupos de pesquisa e que examina-
ram especificamente a aplicação de inversores multiníveis em filtros ativos de potência, foi possível
perceber que trata-se de um assunto atual. Por essa razão, este trabalho pode contribuir na viabilidade
de se aplicar filtros ativos de potência aplicados em número maior de sistemas de distribuição de
energia elétrica, para a compensação de harmônicos e de reativos.
Capítulo 2
Inversores multiníveis
Um dispositivo que fornece em seus terminais de saída uma grandeza (tensão ou corrente) alter-
nada a partir de outra grandeza contínua pode ser chamado de inversor. A grandeza disponibilizada
através de seus terminais de saída determinará se o inversor é de tensão ou corrente. Ou seja, um
inversor de tensão fornece uma tensão CA e um inversor de corrente fornece uma corrente CA. Em
ambos, a grandeza contínua CC de entrada será imposta basicamente por uma fonte CC (de tensão
ou de corrente) associada, ou não, a um ou mais elementos passivos armazenadores de energia (capa-
citor e indutor). A figura 2.1 exibe algumas dessas estruturas, nas quais duas possuem barramentos
CC alimentados por fontes controladas (ou dependentes) de tensão CC ou de corrente CC. Na figura
2.1 essas fontes controladas estão em destaque e são representadas por um símbolo no formato de um



























Fig. 2.1: Inversores de tensão (a) e de corrente (b).
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São possíveis quatro estruturas considerando as características de entrada e de saída. Quando se
tem um conversor alimentado por uma fonte de tensão e com saída em tensão CA, ou no caso de
alimentação em corrente CC e saída em corrente CA, a operação do conversor pode ser realizada
em malha aberta, ou seja, sem necessidade da realimentação da variável de saída. Nas outras duas
situações (alimentação em tensão CC com saída em corrente CA ou alimentação em corrente CC
com saída em tensão CA) é preciso operar o conversor realimentando a variável de saída para garantir
que seja obtido o valor desejado desta grandeza. Por ser de fácil implementação e por, normalmente,
apresentar menores perdas, um inversor de tensão elaborado a partir de fontes de tensão CC é o mais
utilizado.
A operação de um inversor está limitada a uma faixa de potência. Essa limitação decorre princi-
palmente dos dispositivos semicondutores utilizados e que operarão como interruptores. A limitação
de potência está relacionada às capacidades de bloqueio de tensão e de condução de corrente. Além
disso são importantes também os tempos de comutação e a capacidade de dissipação do calor produ-
zido no interior do dispositivo. Quando a aplicação exige níveis de tensão ou de corrente maiores do
que podem ser suportados por um único dispositivo deve-se recorrer à associação de componentes.
Essa associação é em série, para ampliar a capacidade de bloqueio de tensão, ou em paralelo, para
permitir uma maior condução de corrente. A dificuldade destas soluções é garantir a adequada dis-
tribuição equalizada de tensão ou de corrente entre os diversos dispositivos usados, tanto em regime
permanente quanto nas comutações.
A necessidade em manipular níveis de potência cada vez maiores e a limitação tecnológica de
dispositivos semicondutores resultou no surgimento dos chamados inversores multiníveis [8]. Data
de 1975 uma patente norte-americana a respeito de inversores multiníveis [35] e o termo multinível
foi inicialmente introduzido a partir de um inversor de três níveis [36].
Os inversores multiníveis são constituídos por diversos componentes semicondutores e por um ou
mais barramentos CC. Em seus terminais de saída, são capazes de gerar formas de onda divididas em
vários degraus, de forma semelhante ao efeito de quantização observada na digitalização na conver-
são de sinais analógicos. O número de níveis (ou degraus) obtidos depende do tipo de modulação
empregada e do número disponível de níveis de tensão ou de corrente. O aumento do número desses
níveis reduz a distorção da forma de onda do sinal de saída em relação a uma dada referência. Outra
vantagem é a possibilidade de operação em baixa freqüência de alguns (ou de todos) dispositivos se-
micondutores empregados. O número de componentes utilizados na estrutura multinível depende da
topologia empregada. A seção 2.3 deste capítulo exibe maiores detalhes sobre as principais topolo-
gias utilizadas em inversores multiníveis. Os inversores multiníveis têm sido utilizados em aplicações
de alta potência (da ordem de dezenas de MW) com níveis médios de tensão (≥2,3kV), tais como o
acionamento de bombas, compressores, ventiladores, moinhos, laminadores, etc. [8].
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2.1 Compensação de harmônicos e reativos
A capacidade da estrutura multinível em atingir maiores níveis de tensão e de potência impulsiona
o seu emprego em conversores utilizados junto ao sistema elétrico de potência, seja em filtros ativos
de potência (FAP), seja para a compensação de reativos. A sua utilização em aplicações de baixa
tensão é possível e o seu uso deve considerar aspectos econômicos.
Em relação aos inversores PWM convencionais, a estrutura multinível necessita, além de um
maior número de componentes, de um sistema de controle mais complexo e de estratégias de mo-
dulação exclusivas. A partir de controladores disponíveis no mercado (DSP e microcontroladores)
é possível elaborar algoritmos ou programas que permitam a sua utilização. Porém, dependendo da
estrutura multinível idealizada, será necessário utilizar mais do que apenas um controlador. Tudo
dependerá do número de portas I/O exigidas e do número de sinais elétricos a serem monitorados,
que também interferem no número de conversores A/D e D/A necessários.
Para a conexão do conversor à carga ou à rede elétrica normalmente é necessário um filtro passivo
que atenue os componentes de alta freqüência presentes na variável de saída e diminua o nível de
interferência eletromagnética (IEM), deixando-o abaixo dos limites permitidos por normas pertinen-
tes. Geralmente, o filtro passivo é uma estrutura de 1ª ordem (L) ou de 2ª ordem (LC). A figura 2.2
exibe algumas dessas estruturas. O dimensionamento de seus elementos deve prever a ocorrência de



















Fig. 2.2: Estruturas passivas de 1ª (a), 2ª (b) e 4ª (c) ordens.
Na estrutura multinível, a baixa distorção do sinal de saída dispensa o uso de grandes indutâncias
para o compor o filtro passivo. Isso possibilita o uso de estruturas mais simples de filtros ou o
aumento da sua faixa de passagem (com a redução nos valores dos componentes L e C) dado que
as componentes espectrais a serem filtradas são, tipicamente, de menor amplitude comparadas às
produzidas por inversores PWM para a mesma aplicação. Maiores detalhes sobre o dimensionamento
de filtros passivos são descritos em [2].
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Outra vantagem da estrutura multinível é permitir a conexão direta a maiores níveis de tensão sem
o uso de transformadores como elemento de acoplagem.
2.2 Modulação PWM em multiníveis
Na modulação PWM, um sinal de referência é comparado a uma onda triangular a cada ciclo
da freqüência de chaveamento. A figura 2.3 mostra como a largura do trem de pulsos é modulada
em função de um sinal de referência senoidal. O(s) pulso(s) gerado(s) por esse tipo de modulação
(neste caso, os sinais v+ e v−) pode(m) ser diretamente acoplado(s) à(s) porta(s) de comando de um



















Fig. 2.3: Modulação PWM.
Especificamente para a estrutura multinível, há três principais estratégias para essa modulação:
PD (phase disposition), POD (phase opposition disposition) e APOD (alternative phase opposition
disposition) [37, 38]. Há outros dois métodos para esse tipo de modulação em estruturas multiníveis
e que são conhecidos como o método PS (phase shifted) e o método híbrido [39]. Nas estratégias
PD, POD e APOD, a modulação em uma estrutura multinível de até x níveis, será composta pela
comparação de um sinal de referência com (x − 1) sinais com formato de onda triangular. Cada
sinal com formato triangular abrange o intervalo de valores compreendido entre os diversos níveis
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permitidos. A figura 2.4 exibe essas estratégias para uma estrutura multinível de 5 níveis a partir de














Fig. 2.4: Estratégias: APOD (a), POD (b) e PD (c).
A diferença entre as estratégias da figura 2.4 baseia-se no deslocamento temporal dos sinais trian-
gulares utilizados na comparação. Na estratégia PD, todos os sinais com formato de onda triangular
utilizados na comparação estão em fase. Na estratégia POD, os sinais com formato de onda triangular
acima do nível 0 estão defasados em 180° com relação aos seus respectivos sinais que estão abaixo
do nível 0. Na estratégia APOD, cada um desses sinais apresenta uma defasagem de 180° em relação
aos dois sinais adjacentes. Como essas estratégias são baseadas na modulação PWM clássica, todos
os pulsos são gerados de acordo com aquela regra tradicional. Por exemplo, a figura 2.3 poderia ser
utilizada para exemplificar uma estratégia POD destinada a uma estrutura multinível de 3 níveis.
Caso a estrutura multinível seja composta mais vários módulos associados em série, o número
(x− 1) de sinais triangulares não é uma regra geral. Isso porque um ou mais módulos podem operar
sem uma modulação PWM. Vale ressaltar que um ou mais módulos operando com modulação PWM
não obriga a utilização de apenas uma estratégia. Ou seja, um módulo pode operar com a estratégia
PD e o outro, com APOD. Porém, esses detalhes dependem do tipo de topologia adotada para a
estrutura multinível.
2.3 Topologias
Nas diversas aplicações da estrutura multinível, são utilizadas basicamente as topologias neutro
grampeado, capacitor grampeado e em cascata. A escolha por uma delas dá-se em função do tipo de
aplicação, do número de níveis desejados no sinal de saída, do valor máximo de tensão disponível, da
faixa de potência abordada e da quantidade total de componentes.
As figuras 2.5 e 2.6 exibem a topologia neutro grampeado (NPC) utilizada em estruturas multiní-
veis de 3 e 5 níveis, respectivamente. Na figura 2.5, o sinal de saída vconv possui os níveis de tensão
+Vcc/2, 0 e −Vcc/2 de acordo com o acionamento das chaves S1, S2, S3 e S4. Para atingir o nível
+Vcc/2, é necessário o acionamento das chaves S1 e S2. Para o nível 0, das chaves S2 e S3. E para o
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nível −Vcc/2, das chaves S3 e S4. Na figura 2.6 há um número maior de diodos em função da desi-
gualdade entre as tensões reversas que eles precisam suportar. A topologia NPC também é conhecida




































































Fig. 2.6: Topologia NPC de 5 níveis.
As figuras 2.7 e 2.8 exibem a topologia capacitor grampeado utilizada em estruturas multiníveis
de 3 e 5 níveis, respectivamente. Na figura 2.7, o sinal de saída vconv possui os níveis de tensão
+Vcc/2, 0 e −Vcc/2 de acordo com o acionamento das chaves S1, S2, S3 e S4. A maneira como esses
níveis de tensão são obtidos é semelhante à da topologia NPC, com exceção do nível 0 que é obtido
de duas maneiras. Se as chaves S1 e S3 são acionadas, o nível 0 é obtido pelo cancelamento das
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tensões presentes nos capacitores C1 e C3. Se as chaves S2 e S4 são acionadas, o nível 0 é obtido
pelo cancelamento das tensões presentes nos capacitores C2 e C3. A topologia capacitor grampeado
também é conhecida pelo termo capacitor flutuante (flying capacitor) [8, 42, 43], que foi introduzido































































Fig. 2.8: Topologia capacitor grampeado de 5 níveis.
A principal desvantagem das topologias NPC e capacitor grampeado é o número de diodos e de
capacitores necessários para se obter um número maior de níveis no sinal de saída do conversor. Além
disso, o nível máximo de tensão disponível será sempre a metade do valor de tensão imposta pela
fonte CC em ambas topologias. Especificamente para a topologia NPC operando sob uma modulação
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PWM, o intervalo de tempo transcorrido durante o processo de formação da barreira de potencial
de junção nos diodos (recovery) a cada situação de bloqueio representa o principal obstáculo na
aplicação dessa topologia em alta tensão e em alta potência [8]. Esses fatores dificultam a utilização
dessas topologias em aplicações de alta potência e/ou de média tensão, que é uma das principais

































Fig. 2.9: Topologias em cascata simétrica (a) e assimétrica (b).
A topologia mais utilizada em conversores CC/CA é a em cascata, composta por diversos módulos
de pontes inversoras do tipo H (H-bridge) associados em série. A figura 2.9 exibe dois tipos da
topologia em cascata. Alguns autores não associam a topologia em cascata assimétrica à simétrica e
referem-se àquela como topologia híbrida [8, 44–46].
A topologia em cascata simétrica apresenta diversas fontes CC com valores iguais a V1. Por outro
lado, na cascata assimétrica, esses valores são diferentes. Os valores das tensões V1, V2, . . . e Vm
dependem basicamente da configuração adotada pela topologia em cascata assimétrica. Com isso,
esses valores podem ser múltiplos entre si ou não.
A figura 2.10 exibe a topologia em cascata simétrica capaz de gerar até 5 níveis de tensão na
faixa de valores ±2V1. A partir dela, pode-se comparar a diferença entre as topologias em cascata
em relação às demais. Para atingir esse nível de tensão utilizando 5 níveis, as topologias NPC e
capacitor grampeado necessitariam, de acordo com as figuras 2.6 e 2.8, de uma fonte CC igual a
4V1, 12 diodos (NPC) e 10 capacitores. Tantos componentes e um valor elevado de tensão para uma
fonte CC refletem a dificuldade técnica de implementar-se tais dispositivos em uma simples aplicação














Fig. 2.10: Topologia em cascata simétrica de 5 níveis.
topologia em cascata necessita de um número menor de componentes para obter x níveis na saída do
conversor.
Topologia Níveis Capacitores Diodos Chaves Fontes CC
NPC
3 2 2 4 1
5 4 12 8 1
x (x− 1) (x− 1) · (x− 2) 2 · (x− 1) 1
Capacitor Grampeado
3 3 0 4 1
5 10 0 8 1
x x · [(x− 1)/2] 0 2 · (x− 1) 1
Em Cascata Simétrica
3 1 0 4 1
5 2 0 8 2
x (x− 1)/2 0 2 · (x− 1) (x− 1)/2
Tab. 2.1: Número de componentes por topologia.
A maior desvantagem das topologias em cascata é o fato de requererem fontes CC individuais e
isoladas em todos os módulos existentes, o que pode dificultar sua implementação. Uma solução para
isso seria a utilização de conversores CC/CC ou a substituição das fontes CC por elementos passivos
e armazenadores de energia (capacitor ou indutor) nas aplicações de compensação harmônica. Caso
ocorra a substituição das fontes por esses elementos, é preciso garantir que as grandezas (tensão ou
corrente) disponíveis nos barramentos CC permaneçam iguais aos seus respectivos valores de refe-
rência. No capítulo 3, há maiores informações sobre um sistema de controle empregado na topologia
em cascata assimétrica.
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2.3.1 Simétrica x assimétrica
A topologia em cascata assimétrica pode reduzir consideravelmente o número total de componen-
tes utilizados para obter o mesmo número de níveis. Para uma estrutura multinível de 27 níveis, por
exemplo, a topologia em cascata simétrica necessitaria de 13 módulos em série com tensões indivi-
duais iguais a V1. Com isso, o erro de resolução1, ou seja, a diferença entre dois níveis adjacentes,
seria equivalente a V1. Para obter os mesmos 27 níveis e o mesmo erro de resolução, a topologia em
cascata assimétrica necessitaria de apenas 3 módulos em série operando na configuração (1 : 3 : 9),
com valores de tensão iguais a V1, 3V1 e 9V1.
Apesar dessa vantagem, a topologia em cascata assimétrica requer o emprego de componentes de
mesma especificação e por causa de sua configuração, um dos módulos deverá ser projetado para su-
portar uma tensão praticamente igual à tensão total da estrutura multinível. No caso da configuração
(1 : 3 : 9), o módulo de maior tensão promove comutações de uma tensão que representa aproxi-
madamente 70% da tensão total. No entanto, devido à comutação em baixa freqüência, as perdas de
chaveamento no módulo de maior tensão são minimizadas.
2.4 Conclusões
Neste capítulo foram descritas as principais vantagens e desvantagens da estrutura multinível em
relação à estrutura PWM tradicional. Aspectos sobre a aplicação da estrutura multinível na compen-
sação de harmônicos e reativos também foram citados.
Na segunda parte do capítulo, foram mostradas as principais topologias utilizadas na estrutura
multinível. Estas foram comparadas com relação ao número de componentes utilizados e a capacidade
em atingir diversos níveis de tensão a partir de fontes de tensão. Critérios para a escolha de uma
determinada topologia também foram adotados. A partir dessas informações, é possível concluir que
a escolha por uma das topologias pode interferir no nível máximo de tensão produzido e/ou no custo
total de implementação de um FAP baseado na estrutura multinível.
No próximo capítulo, são abordadas algumas estratégias de modulação específicas para a topolo-
gia em cascata assimétrica. Além disso são apresentadas as influências da configuração adotada para
esta topologia no índice de modulação do conversor CC/CA e na DHT do sinal de saída. Também são
descritos os detalhes da aplicação da topologia escolhida em um sistema de filtragem ativa, tais como:
o sistema de controle adotado; a técnica escolhida para o FAP; um método para a determinação dos
coeficientes dos controlados do sistema de controle; e as dificuldades em se controlar as tensões CC
presentes nos barramentos CC da topologia em cascata assimétrica.
1Semelhante ao erro de quantização associado à digitalização de sinais analógicos.
Capítulo 3
Conversor CC/CA
Um conversor CC/CA baseado na estrutura multinível pode ser implementado utilizando as dife-
rentes topologias apresentadas no capítulo 2. Dentre aquelas, optou-se pela implementação da topolo-
gia em cascata assimétrica basicamente por duas razões: permitir a abrangência de um número maior
de níveis utilizando um número mínimo de componentes; e ser a mais indicada para uma aplicação
com tensões de nível baixo (127/220V). A análise em um nível de tensão menor permite estender o
estudo do desempenho do sistema de filtragem e do controle das tensões CC para níveis médios de
tensão.
O inversor multinível escolhido apresenta 3 módulos em cascata por fase, com valores diferentes
de tensão nos seus respectivos barramentos CC. A figura 3.1 mostra o equivalente trifásico dessa
escolha, onde cada um do total de 9 módulos opera de maneira independente em relação aos demais.
Ou seja, cada módulo possui a sua estratégia de modulação, a sua fonte de tensão CC isolada e sua
ponte monofásica H, operando de maneira desacoplada. O ponto comum às associações em série de
cada fase pode estar conectado ou não ao condutor de proteção (ou terra) de acordo com a conexão
deste ao condutor neutro (ou de retorno). A chave, normalmente desligada, localizada entre esses
condutores na figura 3.1 representa a possibilidade de conexão entre eles.
A implementação realizada foi de um protótipo monofásico com potência nominal de 1kVA.
Os conceitos abordados nesse protótipo monofásico podem ser estendidos para aplicações trifásicas.
Ocorrendo ou não um desequilíbrio de carga nas 3 fases, cada uma delas opera de forma indepen-
dente das demais. Com isso, o protótipo monofásico implementado pode ser situado numa aplicação
trifásica de 4 fios, na qual a carga esteja absorvendo potência (ativa e não-ativa) através de apenas
uma das fases disponíveis.
A figura 3.2 exibe a estrutura multinível analisada e implementada. É uma estrutura monofásica
composta por três fontes de tensão CC (V1, V2 e V3), três bancos de capacitores (C1, C2 e C3), três mó-
































































Fig. 3.2: Estrutura multinível em cascata assimétrica monofásica.
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R1, R2 e R3. Os bancos de capacitores são formados por 6 capacitores eletrolíticos de 470µF asso-
ciados em paralelo cada um, originando 3 capacitâncias equivalentes de 2,82mF. Tais capacitâncias
inibem bruscas variações das tensões V1, V2 e V3, mantendo-as em torno de seus respectivos valores
de regime permanente. As resistências R1, R2 e R3 têm a função de diminuir o acúmulo de carga nos
bancos de capacitores após um longo tempo de inatividade do conversor. A princípio, essas resistên-
cias podem assumir quaisquer valores na faixa de 5kΩ até 100kΩ por causa da presença das fontes de
tensão CC. Caso essas fontes sejam retiradas, os valores para essas resistências também devem seguir
a configuração adotada para as tensões CC da estrutura em cascata assimétrica. Por exemplo, para
uma configuração do tipo (1 : 3 : 9), é recomendável que os valores dessas resistências sejam iguais
a R2 = 3R1 e R3 = 9R1.
3.1 Níveis de tensão
3.1.1 Sem modulação PWM nos módulos
Sabe-se que uma estrutura multinível de x níveis é assim denominada por ser capaz de fornecer
uma grandeza elétrica (tensão ou corrente) escalonada em até x faixas de valores e que, de acordo
com a seção 2.3 do capítulo 2, essa estrutura pode ser implementada de várias maneiras. Caso essa
estrutura multinível de x níveis fosse implementada utilizando uma topologia em cascata simétrica
semelhante àquela da figura 2.9, seriam necessárias N fontes de tensão CC, conforme a equação 3.1
e a tabela 2.1. Os valores de tensão dessas fontes seriam iguais a V1 volts e a estrutura multinível im-
plementada teria uma tensão de saída de valor máximo igual a NV1 volts. A equação 3.1 determina a
quantidade N de fontes de tensão CC necessárias na topologia em cascata simétrica para a elaboração




(x ∈ N : x ≥ 1) (3.1)
Por outro lado, se essa estrutura multinível fosse implementada utilizando uma topologia em
cascata assimétrica com o propósito de gerar os mesmos x níveis na tensão de saída CA, o número de
fontes de tensão CC necessárias dependeria da configuração adotada para os módulos. Considerando
esta topologia e que a tensão no barramento CC do módulo de menor tensão seja igual a V1, os demais
módulos deverão possuir em seus respectivos barramentos CC, tensões múltiplas inteiras de V1 e com
valores crescentes (V1 < V2 < V3 . . .). Caso essa regra não seja obedecida, o erro de resolução e a
DHT da tensão de saída serão maiores.
Essa regra de multiplicidade é necessária, porém insuficiente. Ou seja, podem existir configu-
rações da topologia em cascata assimétrica nas quais todos os módulos possuem tensões múltiplas
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inteiras de V1, mas com a tensão CA de saída da estrutura multinível não sendo escalonada em faixas
de valores eqüidistantes, causando os mesmos problemas já citados. Com exceção das configura-
ções descritas nas equações 3.2 e 3.3, as demais não são recomendadas para aplicações em estruturas
multiníveis ou apresentam redundância na forma como são gerados cada um dos níveis da tensão de
saída.
Vj = 2
(j−1) · V1 (j ∈ N : j ≥ 1) (3.2)
Vj = 3
(j−1) · V1 (j ∈ N : j ≥ 1) (3.3)
As configurações exibidas nas equações 3.2 e 3.3 podem ser simplesmente denominadas por con-
figurações (1:2:4:8:. . .) e (1:3:9:27:. . .), respectivamente. Essa forma de denominação é habitual e
corresponde à proporção existente entre os fatores de multiplicidade das tensões V1, V2, V3, V4. . .Vm,
conforme as equações acima. Uma topologia em cascata assimétrica formada por m módulos, ope-
rando segundo uma das configurações exibidas nas equações 3.2 e 3.3, representa uma estrutura
multinível de x níveis de acordo com a equação 3.4.








Apesar da semelhança entre as duas configurações acima, elas se diferenciam bastante com rela-
ção ao número de níveis que cada uma é capaz de gerar. Por exemplo, considerando uma topologia
formada por 4 módulos (m = 4) constituídos por ponte H e operando na configuração (1:2:4:8), essa
estrutura multinível seria capaz de gerar uma tensão de saída formada por até 31 níveis. Se essa
topologia operasse na configuração (1:3:9:27), o número de níveis aumentaria para 81. A tabela 3.1
exibe essa diferença de níveis em função da configuração adotada para topologias formadas por outras
quantidades de módulos.
Configuração m1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(1:2:4:8:. . .) 3 7 15 31 63 127 255 511 1023 2047
(1:3:9:27:. . .) 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049
Tab. 3.1: Número de níveis possíveis de serem obtidos pela topologia em cascata assimétrica em
função da configuração adotada e do número de módulos.
Portanto, considerando a quantidade de componentes, a configuração (1:3:9:27:. . .) é que apre-
senta a melhor relação custo-benefício quando é aplicada na topologia em cascata assimétrica para
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obter uma tensão de saída formada por níveis eqüidistantes.
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WTHD = 0,11% 
Fig. 3.3: Sinal de saída de um inversor multinível de 27 níveis sem modulação PWM nos módulos
nos domínios do tempo (a) e da freqüência (b) a partir de um sinal de referência senoidal.
A figura 3.3 exibe o sinal gerado segundo a configuração (1:3:9), a partir de uma referência
senoidal com amplitude de 13V e freqüência de 60Hz, considerando que a tensão V1 seja igual a
1V. Percebe-se que os níveis estão eqüidistantes e que a transição entre eles ocorre no meio dos níveis
adjacentes. Em função da boa representação do sinal de referência a partir de 27 níveis de tensão,
o sinal de saída apresenta uma baixa distorção. Essa baixa distorção é indicada pelo valor do fator
WTHD (Weighted Total Harmonic Distortion), definido de acordo com a equação 3.5 [48]. O fator
WTHD, equivalente ao fator DF1, representa um índice de distorção ponderado em freqüência que
minimiza os efeitos dos componentes de alta freqüência no cálculo da distorção total de um sinal.
No cálculo desse fator, a divisão dos componentes harmônicos por suas respectivas ordens pode ser
comparada à divisão de um sinal de tensão por uma impedância do tipo ωL, resultando num valor
de corrente. Dessa forma, o fator WTHD identifica os efeitos da distorção da tensão de saída do
conversor CC/CA na corrente fornecida por ele à uma carga com característica indutiva. Essa carga
pode ser um motor de indução, como também pode ser um indutor utilizado como filtro passivo de
saída na composição de um sistema de filtragem ativa. Neste trabalho, o filtro passivo adotado é de
1ª ordem e trata-se de um indutor. Dessa forma, é possível verificar o efeito da distorção da tensão
de saída do conversor CC/CA na corrente que circula pelo FAP através do fator WTHD. Caso o filtro
passivo fosse de 2ª ordem, o cálculo de outro fator – DF2 – através da equação 3.6 quantificaria essa
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influência da distorção da tensão de saída do conversor CC/CA [49]. Se o interesse fosse apenas a
análise do grau de distorção da tensão de saída, bastaria o cálculo de sua DHT.



















A partir do espectro em freqüências do sinal de saída composto por 27 níveis, percebe-se que
todos os componentes harmônicos possuem amplitudes inferiores a 1,00% da amplitude verificada
na freqüência fundamental (60Hz). Por causa disso, a minimização destes componentes harmônicos
através de filtros passa-baixas torna-se mais simples. Os baixos valores para as amplitudes desses
componentes também são justificados pela comutação em baixa freqüência dos módulos que com-
põem o inversor. O sinal de saída composto por 27 níveis foi obtido segundo a estratégia de modula-
ção a ser descrita na subseção 3.2.1.
3.1.2 Com modulação PWM apenas no módulo de menor tensão
Caso qualquer um dos módulos opere segundo uma modulação PWM, a configuração descrita na
equação 3.3 não é mais indicada para representar a proporção entre as tensões CC dos barramentos
CC da estrutura multinível. Para os casos nos quais o módulo de menor tensão opera segundo uma
modulação PWM, a configuração mais indicada para a topologia em cascata assimétrica é composta
pelos quocientes de todas as possíveis relações obtidas de acordo com a equação 3.7 [46, 50, 51]. O
que significa que para uma topologia em cascata assimétrica operando sob uma estratégia de modu-
lação na qual o módulo de menor tensão opera com modulação PWM, a configuração (1:2:6:18:. . .)








(j ∈ N : j ≥ 2) (3.7)
Apesar de gerar um número menor de níveis do que a configuração (1:3:9:27:. . .), a configuração
(1:2:6:18:. . .) da equação 3.7 possui um melhor aproveitamento da faixa de valores compreendidos
entre níveis adjacentes nos casos em que o módulo de menor tensão opera com modulação PWM.
Por exemplo, o emprego das configurações (1:3:9) e (1:2:6) na estrutura multinível da figura 3.2,
torna-a uma estrutura de 27 e 19 níveis, respectivamente. Nessas condições, a tensão de saída do
inversor multinível teria o comportamento exibido nas figuras 3.4 e 3.5 para uma modulação PWM
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na freqüência de 18kHz e uma referência senoidal de amplitude igual a 100V na freqüência de 60Hz.
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WTHD = 0,99% 
Configuração (1:3:9) 
Fig. 3.4: Tensão de saída nos domínios do tempo (a) e da freqüência (b) para um inversor multinível
de 27 níveis considerando modulação PWM no módulo de menor tensão.
Baseado nas figuras 3.4 e 3.5, percebe-se que na estrutura de 27 níveis não há comutações de alta
freqüência em todos os níveis permitidos e por conta disso, ela apresenta um erro de resolução maior
em relação à de 19 níveis. A ausência das comutações em alta freqüência, oriundas da modulação
PWM, em alguns níveis da configuração (1:3:9) é determinada pela extrapolação dos limites ±V1 do
sinal de referência do módulo de menor tensão v∗mod1 . Nos níveis em que não há comutações, o sinal
de referência do módulo de menor tensão é no mínimo igual a +V1 ou no máximo igual a−V1. Como
não acontece esse tipo de extrapolação na configuração (1:2:6), a tensão do módulo de menor tensão
é escalonada, a partir da modulação PWM, somente entre os valores 0 e ±V1. A maneira como são
determinados os sinais de referência para cada um dos módulos está descrita na subseção 3.2.2.
A presença ou não de comutações em alta freqüência em determinados níveis do sinal de saída
também interfere no espectro em freqüências deste sinal, e por conseqüência, no seu fator de distorção
WTHD. Na configuração (1:2:6) há um número maior de componentes harmônicos cujas amplitudes
ultrapassam o valor de 0,01 do que na configuração (1:3:9). Além disso, as amplitudes desse compo-
nentes harmônicos na configuração (1:2:6) são mais acentuadas do que na (1:3:9). Por essa razão, o
valor de WTHD para a configuração (1:3:9) é baseado em amplitudes menores do que na configura-
ção (1:2:6). Esse desequilíbrio provoca a diferença existente entre os valores da WTHD do sinal de
saída obtido segundo as duas configurações.
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Fig. 3.5: Tensão de saída nos domínios do tempo (a) e da freqüência (b) para um inversor multinível
de 19 níveis considerando modulação PWM no módulo de menor tensão.
Além do erro de resolução e da ausência de comutações em alta freqüência em determinados
níveis para a configuração (1:3:9), há outro fator que contribui na escolha da configuração (1:2:6)
para casos que apresentam modulação PWM. Esse fator é o número de chaves comutadas de todos
os módulos da topologia assimétrica durante cada uma das transições entre níveis do sinal de saída
do inversor em função do rastreamento do seu sinal de referência. Para estabelecer uma diferença
quantitativa desse fator considerando as configurações (1:3:9) e (1:2:6), é preciso conhecer os estados
de operação de cada um dos módulos na constituição de um determinado nível na saída. Como o sinal
de tensão de saída é formado pela soma das tensões de cada um dos módulos, pode-se determinar os
seus estados de acordo com a tabela 3.2. Desconsiderando as perdas de condução e de comutação, os
sinais v1, v2 e v3 representam as tensões de saída dos módulos de menor tensão, de média tensão e de
maior tensão, respectivamente.
Em cada um dos módulos, a tensão de saída é formada pela combinação de 4 chaves que são
combinadas aos pares. Assim, uma transição do valor máximo da tensão de saída para o seu valor
nulo, ou vice-versa, requer que 2 dessas chaves comutem os seus respectivos estados de aberto ou
fechado. A exigência dessa comutação de 2 chaves também ocorre na transição entre o valor mínimo
e o valor nulo, ou vice-versa. Uma transição entre o valor máximo e o valor mínimo, ou o contrário,
requer 4 comutações de chaves. Seguindo essas regras e baseado nas informações da tabela 3.2, pode-
se definir o número total de comutações necessárias para cada uma das transições entre os níveis de
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Tensão de saída
(v1 + v2 + v3)
27 níveis 19 níveis
v1 v2 v3 v1 v2 v3
0 0 0 0 0 0 0
±1V1 ±1V1 0 0 ±1V1 0 0
±2V1 ∓1V1 ±3V1 0 0 ±2V1 0
±3V1 0 ±3V1 0 ±1V1 ±2V1 0
±4V1 ±1V1 ±3V1 0 0 ∓2V1 ±6V1
±5V1 ∓1V1 ∓3V1 ±9V1 ∓1V1 0 ±6V1
±6V1 0 ∓3V1 ±9V1 0 0 ±6V1
±7V1 ±1V1 ∓3V1 ±9V1 ±1V1 0 ±6V1
±8V1 ∓1V1 0 ±9V1 0 ±2V1 ±6V1
±9V1 0 0 ±9V1 ±1V1 ±2V1 ±6V1
±10V1 ±1V1 0 ±9V1 - - -
±11V1 ∓1V1 ±3V1 ±9V1 - - -
±12V1 0 ±3V1 ±9V1 - - -
±13V1 ±1V1 ±3V1 ±9V1 - - -
Tab. 3.2: Estados das tensões de saída dos módulos que compõem a topologia em cascata assimétrica
para inversores multiníveis de 27 e 19 níveis.
tensão do sinal de saída. Esse número total de comutações é exibido na tabela 3.3 considerando as
configurações da tabela 3.2.
Transição no sinal de saída 27 níveis 19 níveis
0 ⇔ ±1V 1 2 2
±1V 1 ⇔ ±2V 1 6 4
±2V 1 ⇔ ±3V 1 2 2
±3V 1 ⇔ ±4V 1 2 8
±4V 1 ⇔ ±5V 1 10 4
±5V 1 ⇔ ±6V 1 2 2
±6V 1 ⇔ ±7V 1 2 2
±7V 1 ⇔ ±8V 1 6 4
±8V 1 ⇔ ±9V 1 2 2
±9V 1 ⇔ ±10V 1 2 -
±10V 1 ⇔ ±11V 1 6 -
±11V 1 ⇔ ±12V 1 2 -
±12V 1 ⇔ ±13V 1 2 -
Tab. 3.3: Número de chaves comutadas durante as transições de níveis ocorridas em inversores mul-
tiníveis na configuração (1:3:9), de 27 níveis, e na configuração (1:2:6), de 19 níveis.
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A partir dos dados da tabela 3.3, pode-se concluir que a configuração (1:2:6) de 19 níveis é a mais
vantajosa. Além das outras vantagens já apresentadas, ela requer a comutação de um número menor
de chaves durante as transições entre os níveis. Em função dessas vantagens, o protótipo da figura 3.2
foi implementando utilizando a configuração (1:2:6), realizando um inversor multinível monofásico
de 19 níveis no qual o módulo de menor tensão opera em modulação PWM do tipo POD.
3.2 Estratégia de modulação
Uma estratégia de modulação para os módulos que compõem a topologia em cascata assimétrica,
também deve ser do tipo cascata, ou em série. Ou seja, é preciso que haja uma concordância dos
sinais obtidos nos terminais de saída de cada módulo para que, ao serem somados algebricamente,
resultem num sinal próximo ao sinal de referência do conversor. Para isso, o sinal de referência de
cada módulo deve levar consigo as informações do quanto aquele módulo específico necessita gerar
e, também, do quanto já foi gerado por módulos anteriores.
Além disso, a estratégia de modulação do tipo cascata precisa ter uma ordem de modulações.
Essa ordem equivale à seqüência decrescente dos valores de tensão dos barramentos CC de todos os
módulos. Com isso, a definição do comando do módulo de maior tensão acontece antes do que a
do módulo da segunda maior tensão, que por sua vez, também ocorre antes do que a do módulo da
terceira maior tensão. Assim por diante, até chegar ao módulo de menor tensão, cuja definição do
comando é a última a ser realizada.
Em cada módulo, a definição do comando é feita a partir da comparação do sinal de referência
daquele módulo com níveis constantes e específicos àquele módulo. A presença ou não de modulação
PWM em um ou mais módulos, interfere na maneira como esses níveis de comparação são calculados.
Por conta disso, dois casos são abordados a seguir: a ausência de modulação PWM em módulos; e a
presença de modulação PWM apenas no módulo de menor tensão.
3.2.1 Sem modulação PWM nos módulos
A estratégia de modulação com a ausência de modulação PWM nos módulos também é conhecida
pelo termo em inglês staircase modulation strategy, já que os níveis do sinal de saída são semelhantes
ao perfil dos degraus de uma escada. A figura 3.6 exibe essa estratégia de modulação para n módulos
de uma topologia em cascata assimétrica [52]. O módulo n representa o módulo de maior tensão da
topologia e a tensão (ou sinal) de referência total a ser gerada pelo inversor multinível é representada
pelo símbolo v∗conv. Para esta estratégia, os níveis de comparação em cada módulo equivalem à metade
dos valores máximo e mínimo da tensão de saída de seus respectivos módulos. Assim, a modulação
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do módulo de menor tensão possui níveis de comparação iguais a ±V1/2. Da mesma forma, ±Vn/2










































Fig. 3.6: Estratégia de modulação do inversor multinível sem modulação PWM nos módulos.
Adicionalmente, a figura 3.7 exibe os detalhes da comparação realizada no módulo n através do
fluxograma e da relação entrada-saída daquele módulo (sinal de referência versus sinal de saída). A
partir da relação entrada-saída, percebe-se que é possível extrair uma regra geral para o método de
comparação da estratégia de modulação e que para o módulo (n− k), essa regra está de acordo com
a equação 3.8.
[∀k ∈ N : 0 ≤ k ≤ (n−1)] v∗(n−k) =






−V(n−k) , se v∗mod(n−k) < −V(n−k)/2
0 , se −V(n−k)/2 ≤ v∗mod(n−k) ≤ +V(n−k)/2
(3.8)
An > Bn Cn = +Vn
Módulo n





















Fig. 3.7: Estratégia de modulação no módulo n: fluxograma (a) e relação entrada-saída (b).
Os sinais de referência v∗1 , v∗2 . . . v∗n são utilizados pelos circuitos de acionamento de cada módulo
para produzir nos seus respectivos terminais de saída, as tensões v1, v2 . . . vn. Cada um dos módulos
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possui um circuito de acionamento que controla os estados (aberto ou fechado) de 4 chaves que
compõem a ponte H daquele módulo. Por módulo, a combinação aos pares dessas chaves resulta
numa comutação dos sinais v1, v2 . . . vn entre os seus respectivos valores máximo, mínimo ou nulos
ao longo de um intervalo de tempo considerado.
É preciso ressaltar que os sinais de referência v∗1 , v∗2 . . . v∗n não são iguais aos sinais de referência
utilizados para a modulação em cada um dos módulos, v∗mod1 , v
∗
mod2
. . . v∗modn . Estes são calculados
de acordo com a equação 3.9 e dependem da diferença entre a quantidade que o conversor necessita









v∗k (j ∈ N : 1 ≤ j ≤ n) (3.9)
Para uma configuração (1:3:9), característica de uma estrutura multinível de 27 níveis, a figura 3.8
exibe a diferença entre os sinais de referência da estratégia de modulação e do circuito de acionamento
em cada um dos 3 módulos. Os sinais de referência exibidos equivalem àqueles necessários para a
elaboração de um sinal de tensão constituído por 27 níveis, com amplitude máxima igual 13V e
exibido na figura 3.3. Percebe-se que o sinal de referência representado na figura 3.8(c) é obtido pela
diferença entre os sinais apresentados nas figuras 3.8(a) e 3.8(b). Da mesma forma que o sinal de
referência da figura 3.8(e) é obtido a partir dos sinais presentes nas figuras 3.8(c) e 3.8(d).
A configuração (1:2:6) também poderia perfeitamente fazer uso da estratégia de modulação exi-
bida na figura 3.6. Essa tática resultaria em um sinal de saída constituído por 19 níveis eqüidistantes e
sem comutações em alta freqüência por causa da ausência de modulação PWM no módulo de menor
tensão. Apesar de ser possível, ela é menos indicada do que a configuração (1:3:9) por ter um erro de
resolução maior em função do menor número de níveis.
3.2.2 Com modulação PWM apenas no módulo de menor tensão
Para uma topologia em cascata assimétrica na qual o módulo de menor tensão opera segundo
uma modulação PWM, a estratégia de modulação a ser utilizada é abordada em [45]. Essa estratégia
de modulação é específica para esse caso e independe do tipo de modulação PWM empregada. As
figuras 3.9 e 3.10 exibem os detalhes dessa estratégia de modulação.
De forma semelhante à estratégia apresentada na subseção anterior, a estratégia de modulação da
figura 3.9 é baseada na comparação de um sinal de referência com níveis constantes. Porém, os níveis
constantes de comparação para este caso são calculados de acordo com a equação 3.10.
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Fig. 3.8: Sinais de referência v∗mod3 (a), v∗3 (b), v∗mod2 (c), v∗2 (d), v∗mod1 (e) e v∗1 (f) gerados pela estra-
tégia de modulação da figura 3.6 em um inversor multinível de 27 níveis a partir de uma referência
















































Vk [j ∈ N : 1 ≤ j ≤ (n− 1)] (3.10)
Em função da alteração feita nos valores dos níveis de comparação, altera-se também a regra
geral do método de comparação empregado na estratégia de modulação. Para o módulo (n− k), essa
regra pode ser definida de acordo com a equação 3.11. Por semelhança, ela é expansível aos demais
módulos.
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An > Bn Cn = +Vn
Módulo n



















Fig. 3.10: Estratégia de modulação no módulo n para o caso de modulação PWM no módulo de
menor tensão: fluxograma (a) e relação entrada-saída (b).
[∀k ∈ N : 0 ≤ k ≤ (n− 1)] v∗(n−k) =






−Vn , se v∗mod(n−k) < −σ(n−k−1)
0 , se −σ(n−k−1) ≤ v∗mod(n−k) ≤ +σ(n−k−1)
(3.11)
A partir de uma estrutura multinível composta por 3 módulos na topologia em cascata assimé-
trica, a configuração mais indicada para a estratégia de modulação da figura 3.9 é a (1:2:6). Sob essa
configuração e de acordo com a equação 3.10, os níveis de comparação utilizados pela estratégia de
modulação nos módulos de maior e média tensão são iguais a σ2 = ±3V1 e σ1 = ±V1, respectiva-
mente. Enquanto que o módulo de menor tensão opera segundo modulação PWM. As figuras 3.11
e 3.12 exibem os sinais envolvidos na estratégia de modulação para uma estrutura multinível nessas
condições a partir de um suposto sinal de referência senoidal com amplitude máxima igual a 9V.
Com exceção do sinal apresentado na figura 3.12(f) e do valor de amplitude do sinal senoidal de
referência apresentado na figura 3.12(a), pode-se perceber que as formas de onda exibidas na figura
3.12 são semelhantes às respectivas formas de onda da figura 3.8. As duas exceções dizem respeito
ao tipo de modulação adotado e ao valor máximo que pode ser gerado pelo inversor multinível. Outro
detalhe exibido na figura 3.12 é que além dos 19 níveis obtidos no sinal de saída, com exceção do
módulo de menor tensão, todos os outros módulos operam com baixas freqüências de chaveamento.
A rigor, a presença de componentes de altas freqüências no espectro do sinal obtido em função do
chaveamento do módulo de menor tensão, representaria um aumento do nível de IEM e, também, das
perdas por comutações. Porém, esse acréscimo seria bem menor do que aquele obtido por uma estru-
tura não-multinível (por exemplo, PWM) ou por uma estrutura multinível na qual todos os módulos
operam sob modulação PWM. Por apresentar valores relativamente baixos, esses componentes de alta
3.2 Estratégia de modulação 31






















Fig. 3.11: Sinais v∗conv (a) e (v∗1 + v∗2 + v∗3) (b) para um inversor multinível de 19 níveis.






























































Fig. 3.12: Sinais de referência v∗mod3 (a), v∗3 (b), v∗mod2 (c), v∗2 (d), v∗mod1 (e) e v∗1 (f) gerados a partir da
referência da figura 3.11(a) pela estratégia de modulação da figura 3.9 em um inversor multinível de
19 níveis com modulação PWM no módulo de menor tensão.
freqüência podem ser filtrados (ou amortecidos) de forma satisfatória através de um filtro passivo de
1ª ordem. Além disso, a característica de apresentar um baixo erro de resolução é outro atrativo para
a utilização da topologia em cascata assimétrica com modulação PWM no módulo de menor tensão,
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desde que o índice de modulação neste módulo possua um valor de 0 a 1.
3.3 Aplicação: filtro ativo de potência
Uma vez que estão definidos o número de módulos (m = 3), a topologia (em cascata assimétrica),
a configuração (equação 3.7) e a estratégia de modulação (subseção 3.2.2), pode-se iniciar o estudo do
emprego da estrutura multinível escolhida em aplicações de compensação de harmônicos e reativos.
Sendo assim, o circuito da figura 3.2 que opera na configuração (1:2:6) sob a estratégia de modulação
da subseção 3.2.2, pode ser acoplado ao PAC da figura 3.13 através de um filtro passivo de 1ª ordem















Fig. 3.13: Diagrama do sistema de filtragem do tipo shunt.
O sistema de compensação apresentado impõe que a corrente iS absorvida da fonte seja obtida
segundo a equação 3.12. O efeito da filtragem é visualizado na corrente iS , que é absorvida pelo PAC
a partir de um ramal de ligação à concessionária de energia elétrica ou ao grupo gerador considerado.
Segundo o método da síntese de carga resistiva (RLS) [2, 53], essa corrente iS deve ter uma forma
de onda semelhante à da tensão vS disponível na barra utilizada como PAC, mesmo nos casos em
que essa tensão possua distorções na sua forma de onda que a torne diferente de uma forma senoidal.
Por conta disso, o método RLS impõe amortecimentos a uma ampla faixa de freqüências durante o
processo de filtragem, diminuindo a possibilidade de ocorrerem excitações e ressonâncias na rede
conectada à barra PAC [2, 53–55], diferentemente do método de síntese de corrente senoidal, que
limita-se apenas à freqüência fundamental da tensão de alimentação do sistema.
iS = iL − iFAP (3.12)
O sistema de filtragem diminui o valor eficaz da corrente iS e aumenta o fator de potência da
carga visto pela rede. A corrente iL não sofre alterações pois é determinada pela tensão vS , a qual
praticamente não se altera. Isso é possível porque o inversor multinível injeta uma corrente igual à
diferença entre a corrente iL e o mínimo valor de iS que forneça a potência ativa exigida pela carga.
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Essa abordagem é fundamental para o entendimento do fluxo de potência observado na alimentação
da(s) carga(s) com e sem a presença do processo de filtragem. Antes, toda a potência fornecida pela
fonte era totalmente consumida pela(s) carga(s). Assim, a(s) carga(s) consumia(m) potências ativa e
não-ativa. Após a filtragem, a(s) carga(s) ainda consome(m) os mesmos valores de potências ativa e
não-ativa. Porém, há diferença quanto à origem dessas potências. A potência não-ativa circula pelo
inversor multinível e a ativa, pela fonte. Por isso, a corrente iS é menor. A fonte, após a filtragem,
fornece apenas uma parte daquilo que fornecia sem a filtragem.
3.3.1 Sistema de controle
Representando a tensão de saída do inversor multinível implementado por vFAP , o sistema de fil-
tragem ativo proposto pode ser operado e controlado segundo o diagrama de blocos exibido na figura
3.14. Por se tratar de um protótipo monofásico, a figura apresenta o diagrama por fase do sistema de
controle. Os índices f , S, L e FAP são adotados nas grandezas para associá-las, respectivamente, ao
filtro passivo de saída (filter), à fonte (source), à carga (load) e ao filtro ativo de potência (FAP). O di-
agrama da figura 3.14 não aborda o controle das tensões dos barramentos CC do inversor multinível,


































































Fig. 3.14: Diagrama de blocos por fase do sistema de controle do FAP.
Utiliza-se um bloco de média móvel com um número inteiro de amostras num ciclo de 60Hz.
Através desse bloco, calcula-se o valor médio da potência instantânea fornecida pelo conversor mul-
tinível. Por definição, esse valor médio corresponde à quantidade de potência ativa fornecida pelo
conversor multinível durante o intervalo considerado. Em aplicações de compensação de harmônicos
e reativos, esse valor médio pFAP deve ser aproximadamente nulo (p ∗FAP ≈ 0) pois a potência ativa
da(s) carga(s) é fornecida somente pela fonte de alimentação através da corrente iS . O conversor
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multinível necessita de uma pequena parcela de potência ativa e que é consumida em suas perdas.
Por conta disso, pFAP é incapaz de possuir um valor exatamente nulo na prática.
A multiplicação do sinal k, disponível na saída do controlador PIp, pelo sinal de tensão vS de-
termina a referência de corrente i∗S que deve resultar na corrente drenada da fonte de alimentação.
Quando o controlador PIp consegue manter um erro de potência média ep nulo, por conta da igual-
dade dos sinais pFAP e p ∗FAP , a saída deste controlador k torna-se constante. Nessa situação, o sinal
de referência i∗S torna-se múltiplo do sinal vS e ambos possuem a mesma forma de onda. Por conta
disso, essa operação de multiplicação caracteriza o método RLS utilizado pelo FAP.
O bloco representado pela sigla FWD (Fundamental Wave Detector) é capaz de extrair o com-
ponente fundamental de um sinal presente na sua entrada. A partir do bloco FWD, é possível então,
extrair o sinal vS1 do sinal de tensão vS presente na barra do PAC. A técnica utilizada por esse bloco
atinge o ponto de estabilidade de forma bem rápida e é descrita em [56].
O sinal vS1 obtido é somado ao sinal ∆vS , disponível na saída do controlador PIc. Essa soma
constitui-se numa ação feedforward e é muito importante no sistema de controle do FAP. Isso porque
permite uma restrição na faixa de valores de ∆vS e aumenta a imunidade do controlador PIc contra
distúrbios ocorridos na corrente iS . Sem a ação feedforward, o controlador PIc deveria fornecer
sozinho toda a referência do conversor multinível v∗FAP necessária para ocorrer o funcionamento do
FAP. Para atender à relação de correntes da equação 3.12, v∗FAP deve seguir vS . Com isso, o sinal ∆vS
deve variar continuamente ao longo de um ciclo de vS . Por causa da ação integral do controlador, essa
tarefa não seria muito simples de ser alcançada. Com a ação feedforward, o sinal v∗FAP é pré-ajustado
pelo sinal vS1 e o sinal ∆vS representa apenas uma variação em torno de vS1 . Outra possibilidade de
obter o sinal de referência v∗FAP seria através da soma do sinal ∆vS com o próprio sinal de tensão
vS (completo, considerando todos os seus harmônicos). Tal alternativa dispensa a necessidade de se
utilizar o bloco FWD.
Considera-se que o conversor multinível possui ganho unitário em todas as freqüências, por ele ser
capaz de gerar em seus terminais de saída um sinal vFAP com baixo erro de resolução em relação ao
seu sinal de referência v∗FAP . Esse baixo erro de resolução é obtido por conta da modulação PWM no
módulo de menor tensão do conversor, de acordo com a estratégia de modulação descrita na subseção
3.2.2.
A relação entre a tensão e a corrente presentes no indutor que constitui o filtro passivo de saída é
a base para a determinação da função de transferência do filtro passivo de saída exibida na equação
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As funções de transferência dos controladores PIp e PIc são dadas nas equações 3.14 e 3.15, res-
pectivamente. Pode-se perceber que são controladores clássicos para sistemas lineares e que possuem,
cada um, um pólo na origem e um zero no eixo real do plano-s. Detalhes sobre o dimensionamento
desses controladores são abordados nas subseções a seguir.














3.3.2 Controlador de corrente
A partir do diagrama de blocos da figura 3.14 é possível extrair a malha destinada exclusivamente
ao controle da corrente iS . Essa malha é exibida na figura 3.15. Dado que o conversor é alimen-
tado por fontes de tensão, mas a grandeza de saída a ser produzida é uma corrente, é preciso que o













































Fig. 3.15: Malha de Controle de Corrente.
Com base na figura 3.15, é possível determinar a função de transferência em malha fechada con-






Lfs2 + (RLf − kpc)s− kic
] (3.16)
Lfs
2 + (RLf − kpc)s− kic = 0 (3.17)
Por análise da função de transferência acima e considerando que RLf é muito menor que kpc ,
percebe-se que os coeficientes kpc e kic devem possuir o mesmo sinal para que o zero da função de





Pelo critério de estabilidade de Hurwitz-Routh [57], para que todas as raízes da equação carac-
terística da equação 3.17 estejam no semi-plano esquerdo do plano-s, é necessário que duas regras
sejam cumpridas. A primeira é que todos os coeficientes da equação característica sejam não-nulos
e que possuam o mesmo sinal. Neste caso, o fato de Lf ser positivo leva os coeficientes kpc e kic a
serem negativos e não-nulos. A outra regra do critério é que os determinantes das matrizes exibidas
nas equações 3.19 e 3.20 sejam positivos e não-nulos. Novamente considerando Lf positivo, ambos













A partir da análise do zero e dos pólos da função de transferência, conclui-se que ambos os
coeficientes kpc e kic devem corresponder a valores negativos e não-nulos para que o sistema de
controle da corrente iS seja estável.
O cálculo desses coeficientes é feito a partir da função de transferência em malha aberta MAc(s)





Substituindo s por jω, o módulo e a fase dessa função de transferência podem ser obtidos segundo















Para o cálculo dos coeficientes do controlador PIc são necessários dois parâmetros: a freqüência
de corte (ωctc) e a margem de fase (MFc), em radianos, para essa freqüência de corte. Nas equações
3.22 e 3.23, a freqüência arbitrária ω é substituída pela freqüência ωctc e a margem de fase é aplicada
de acordo com a equação 3.24.
MFc = pi − |6 [MAc(jωctc)]| (3.24)
Como os coeficientes do controlador são negativos, a fase da função de transferência sempre estará
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no terceiro quadrante na freqüência ωctc . Com isso, a fase ocupará a faixa de valores compreendidos
entre−pi/2 até−pi e a relação entre MFc e 6 [MAc(jωctc)] pode ser reescrita de acordo com a equação
3.25.
MFc = pi + 6 [MAc(jωctc)] (3.25)
Após as devidas substituições e simplificações algébricas, é possível determinar os coeficientes
kpc e kic do controlador PIc a partir das equações 3.26 e 3.27, respectivamente.
kpc = −Lf · ωctc ·
√
tan (MFc − pi)
[1 + tan (MFc − pi)] (3.26)
kic =
kpc · ωctc
tan (MFc − pi) (3.27)
3.3.3 Controlador de potência média
De forma semelhante àquela feita para o controlador de corrente, é possível obter a malha des-
tinada especificamente ao controle de potência média a partir do diagrama de blocos da figura 3.14.
A malha em questão é exibida na figura 3.16 e opera com realimentação negativa do sinal de saída.




























Fig. 3.16: Malha de controle de potência média.
Porém, esta malha de controle apresenta algumas particularidades que podem dificultar no dimen-
sionamento do controlador PIp. A primeira delas é a presença da malha de controle de corrente C(s)
dentro da malha de controle de potência média. A segunda é a dificuldade em definir a função de
transferência do bloco de média móvel no domínio s. A terceira é a presença de duas operações de
multiplicação envolvendo o sinal de tensão vS . Para facilitar o entendimento da malha de controle, é
necessário fazer algumas considerações.
Sabe-se que entre duas malhas de controle distintas, aquela que possuir uma freqüência de corte
maior é qualificada como sendo mais rápida do que a outra. Em termos de freqüência, isso quer
dizer que a malha mais rápida não está imune a determinadas freqüências que na outra malha, não
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provocariam reações alguma. Desse ponto de vista e comparando as malhas de controle de corrente e
de potência média, percebe-se que esta deve ser muito mais lenta do que aquela. Isso porque o filtro
de média móvel foi projetado para atenuar componentes de freqüências múltiplas inteiras de 60Hz.
Então, variações provocadas pelo controlador PIp não serão percebidas de forma tão instantânea
como aquelas provocadas pelo controlador PIc. Além disso, possíveis variações bruscas no valor
médio da potência instantânea também não provocariam reações no controlador PIp. Enquanto que
no controlador PIc, variações na corrente iS poderiam ter uma conseqüência bem diferente. Sendo
assim, na faixa de operação da malha de controle de potência média, a malha de controle de corrente
pode ser representada por um ganho unitário apenas. Ou seja, para a malha de potência, a malha de
corrente comporta-se de acordo com equação 3.28 por ter uma freqüência de corte muito superior.
C(s) ≈ 1 (3.28)
Como a malha de controle de corrente possui ganho unitário, as duas operações de multiplicação
envolvendo o sinal de tensão vS podem agrupadas e representadas por v2S . Considerando que o sinal
vS permaneça constante e que ele seja uma senóide de amplitude igual a Vp e freqüência de oscilação
igual a ωS , é possível obter uma expressão para v2S conforme as equações 3.29 e 3.30.







[1 + cos (2ωSt)] (3.30)
Percebe-se que a expressão de v2S possui uma parcela constante e outra parcela oscilatória. Como
a dinâmica da malha de controle de potência média é lenta, a parte oscilatória com uma freqüência
duas vezes maior do que a freqüência de operação do filtro de média móvel pode ser desconsiderada.
Dessa forma é possível considerar a função v2S como sendo equivalente ao valor médio da equação
3.30. A união dessa aproximação de v2S com o ganho unitário da malha de controle de corrente C(s)
(equação 3.28) e, também, com o giro de fase em iS que ocorre na determinação da corrente iFAP






A escolha por uma baixa freqüência de corte na malha de potência média também facilita a re-
presentação da função de transferência do filtro de média móvel (FMM) no domínio s. Isso porque
o FMM tem origem no domínio z e, quando transposto para o domínio s através da transformação




























FPBFreqüência = 10Hz 
Amplitude (FMM) = −0,4dB
Amplitude (FPB) = −1,6dB
Freqüência = 10Hz 
Fase (FMM) = −30°
Fase (FPB) = −33,7°
Fig. 3.17: Resposta em freqüência dos filtros de média móvel (FMM) e passa-baixa (FPB).
bilinear, apresenta algumas particularidades no manuseio de componentes de altas freqüências. Além
disso, o FMM possui uma resposta em freqüência semelhante ao filtro passa-baixa (FPB) para baixos
valores de freqüência. Essa semelhança pode ser observada na figura 3.17, na qual o FMM é ela-
borado para rastrear um sinal de 60Hz a partir de 200 amostras e o FPB está sintonizado em 15Hz.
A figura 3.17 também exibe os efeitos do FMM na amplitude e na fase dos componentes de alta
freqüência quando ele é representado no domínio s. Pela semelhança do FMM e do FPB para valores
de freqüência até 10Hz, é possível representar o FMM na malha de potência média segundo a função
de transferência da equação 3.32. Para o caso de um FMM operando com um sinal de 60Hz, o FPB
pode ser sintonizado em 15Hz, ou seja, ω0 = 2pi15 rad/s.
FMM(s) ≃ FPB(s) = ω0
s + ω0
(3.32)
Após essas considerações, a malha de controle de potência média da figura 3.16 pode ser sim-
plificada. Essas simplificações resultam na malha de controle exibida na figura 3.18, cuja função de







− [ω0V 2p (kpps + kip)][




















Fig. 3.18: Malha simplificada de controle de potência média.
A partir da função de transferência P (s), pode-se obter a equação característica da malha de
controle de potência média conforme a equação 3.34.
2s2 − (kppω0V 2p ) s + (2ω0 − kipω0V 2p ) = 0 (3.34)
Considerando o primeiro critério de estabilidade de Hurwitz-Routh, de que todos os coeficientes
da equação característica acima tenha o mesmo sinal, os coeficientes kpp e kip do controlador PIp
devem possuir valores de acordo as equações 3.35 e 3.36, respectivamente.
− (kppω0V 2p ) > 0 → kpp < 0 (3.35)




Considerando o segundo critério de Hurwitz-Routh, relacionado às matrizes exibidas nas equa-












Uma vez que a relação entre os coeficientes kpp e kip define a constante de tempo Tip do con-
trolador PIp, estes devem possuir o mesmo sinal. Por conta disso, os coeficientes kpp e kip devem
possuir valores negativos. Essa alternativa também está de acordo com os critérios de estabilidade de
Hurwitz-Routh analisados anteriormente.
O cálculo dos coeficientes kpp e kip é baseado na função de transferência em malha aberta MAp(s)
obtida a partir do diagrama da figura 3.18. A função MAp(s) é exibida na equação 3.39.






2s (s + ω0)
(3.39)
Substituindo s por jω na função de transferência MAp(s), pode-se representar essa função através




























Da mesma forma que ocorreu com o controlador PIc, o controlador PIp também necessita de
dois parâmetros de projeto para que o cálculo dos seus coeficientes torne-se possível: a freqüência
de corte (ωctp), em rad/s; e a margem de fase (MFp), em radianos, para a freqüência de corte deter-
minada. Substituindo ω por ωctp , pode-se, após algumas etapas algébricas, obter as equações 3.43 e















1 + [tan (λ)]2
· (ω20 + ω2ctp) (3.43)
kip =
ωctp
| tan (λ) | · kpp (3.44)
3.4 Proposta de controle das tensões nos barramentos CC
Neste trabalho, o inversor multinível foi considerado para compor um sistema de filtragem ativa
(FAP) capaz de compensar harmônicos e reativos de uma ou mais cargas. Nesta situação, conforme
a seção 3.3, não se exige que o conversor CC/CA forneça potência ativa ao PAC. Assim, as fontes
de tensão presentes nos barramentos CC desse inversor não seriam necessárias. Sem elas, as tensões
disponíveis nos bancos de capacitores C1, C2 e C3 devem permanecer iguais aos seus respectivos
valores de referência. Isso pode ser obtido de duas formas: elaborando um sistema de controle





































Fig. 3.19: Conversores CC/CC fornecendo tensões CC aos barramentos CC do inversor multinível.
Com o emprego de conversores CC/CC, ambos sistemas de controle (do FAP e dos conversores)
operariam de maneira desacoplada. Isso facilitaria a busca por pontos estáveis de operação, tornando
os sistemas dinamicamente imunes às transições ocorridas na carga. Economicamente, porém, esta
não seria a melhor opção. Além do número maior de componentes e de sistemas de acionamento
individuais, a operação de cada conversor CC/CC seria independente e exigiria uma estratégia de
modulação específica. Outra característica é que a potência a ser fornecida pela fonte de tensão VCC
deve ser apenas a necessária para repor as perdas dos conversores, uma vez que o FAP não fornece
potência ativa à(s) carga(s).
A outra opção é obter um sistema de controle para as tensões V1, V2 e V3. Na topologia em cascata,
a corrente iFAP é a grandeza comum a todos os módulos do inversor. Dessa forma, em função do
estado das chaves em cada módulo, a corrente iFAP pode ou não, ser utilizada no fornecimento ou
no recebimento dessa energia naquele módulo. Essa troca de energia é feita entre os módulos ou até
mesmo, com o PAC. Se um módulo estiver recebendo energia, o seu capacitor carregará e o valor
da tensão no seu barramento CC subirá. Do contrário, o módulo estará fornecendo energia, o seu
capacitor descarregará e sua tensão CC diminuirá. Para atuar, o sistema de controle das tensões deve
definir as durações de carga e de descarga dos bancos de capacitores C1, C2 e C3, ao longo de um
ou mais ciclos da corrente iFAP . Vale ressaltar que a operação e a confiabilidade desse sistema de
controle pode interferir na estratégia de modulação do inversor e modificar o erro entre a tensão de
saída vFAP e o seu sinal de referência v∗FAP . O aumento desse erro pode prejudicar o sistema de
controle do FAP, responsável pela geração do sinal de referência v∗FAP .
Um sistema de controle das tensões CC foi desenvolvido em [14] para inversores multiníveis com
topologia em cascata simétrica. O sistema proposto é capaz de retardar ou adiantar o acionamento
das chaves de cada módulo, permitindo, assim, um desequilíbrio entre as durações de carga e de
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descarga dos capacitores. Esse desequilíbrio provoca uma variação no valor da tensão CC daquele
módulo. A técnica de controle ali proposta monitora apenas duas tensões CC (uma individual e outra
obtida pelo somatório de todas as tensões), ao invés de abranger cada uma delas individualmente.
Essa é uma vantagem da topologia em cascata simétrica, pois todas as tensões CC possuem o mesmo
valor. Diferentemente da topologia em cascata assimétrica, que requer, para o sistema de controle das
tensões CC, um número de controladores igual ao número de módulos do inversor.
Especificamente para a topologia em cascata assimétrica, foi apresentada em [52, 58, 59] uma
técnica de controle das tensões CC. Porém, essa técnica não se mostrou adequada para uma carga
não-linear monofásica do tipo fonte de tensão, como um retificador monofásico em ponte completa
com filtro capacitivo de saída. Após a identificação dessa deficiência, procurou-se alterar a técnica
apresentada e adaptá-la ao sistema de filtragem proposto na seção 3.3. Outra técnica foi apresentada
em [20] e era baseada, tal qual a técnica da topologia em cascata simétrica, no adiantamento ou no
retardo do acionamento das chaves dos módulos. Apesar da configuração adotada para a topologia e
da estratégia de modulação serem diferentes daquelas utilizadas neste trabalho, é possível aproveitar
o conceito de modificação no tempo de condução e de acionamento das chaves dos módulos. Neste
trabalho, isso é possível se níveis CC de tensão forem adicionados aos sinais de referência utilizados
por cada um dos módulos na estratégia de modulação.
É preciso ressaltar a dificuldade na determinação de um sistema de controle das tensões CC para
a topologia e o tipo de modulação utilizados neste trabalho. Isso porque, aparentemente, não há
publicações nacionais e/ou internacionais que proponham soluções e/ou sugestões na determinação
de um sistema de controle com tais características. A razão para isso é que, na maioria dos trabalhos,
as tensões CC foram mantidas equivalentes aos seus respectivos valores de referência através da
utilização: de fontes de tensão CC; de conversores CC/CC; ou de conversores CA/CC semi e não-
controlados, alimentados por transformador(es) que possui(em), ou não, diferentes relações de espiras
(taps). Ou seja, a determinação e o estudo de um sistema de controle para as tensões CC não foram
necessários. A subseção 3.4.1 apresenta uma proposta para o controle das tensões CC, obtida a partir
da mescla dos conceitos apresentados em [20, 52, 58, 59].
3.4.1 Estratégia de modulação e malha de controle
Para controlar as tensões CC, faz-se uma alteração na estratégia de modulação da figura 3.9 através
da adição ou subtração de níveis CC (α1, α2 e α3) aos sinais de referência de cada um módulos. A
estratégia de modulação adaptada à técnica de controle sugerida é exibida na figura 3.20.
Os níveis α1, α2 e α3 permitem o deslocamento vertical do sinal de referência de cada módulo,
interferindo nos tempos de carga e descarga dos capacitores. Eles referem-se, respectivamente, aos





























































Fig. 3.20: Estratégia de modulação considerando o controle das tensões CC e PWM no módulo de
menor tensão.
2 e 3). Os níveis são inseridos na estratégia de modulação para garantir que um determinado valor
de tensão CC seja gerado somente pelo módulo correspondente àquele nível. Como a estratégia de
modulação é em cascata, o módulo de maior tensão (módulo 3) deixa de gerar um certo valor de
tensão (α1 + α2), que será gerado posteriormente de forma separada (α1 e α2) pelos módulos 1 e 2,
respectivamente.
A soma das tensões v1, v2 e v3 geradas pelos módulos da topologia na determinação da tensão
de saída do inversor vFAP provoca o cancelamento dos efeitos dos níveis α1, α2 e α3 nessa tensão
de saída. Assim, a tensão de saída do inversor vFAP continua seguindo o seu valor de referência
v∗FAP mesmo com a modificação da estratégia de modulação. Em cada módulo, os limites positivo
e negativo para o deslocamento vertical no sinal de referência do módulo equivalem à metade do
valor de referência para a tensão CC naquele módulo. Por exemplo, para o módulo de média tensão
o nível α2 é saturado em ±V ∗2 /2. As saturações evitam que os sinais de referência de cada módulo
sofram bruscos deslocamentos verticais por conta da proporcionalidade entre os níveis α1, α2 e α3, e
as variações nas tensões CC de cada módulo.
Os níveis α1, α2 e α3 são determinados a partir das malhas de controle das tensões V1, V2 e V2,
respectivamente, uma vez A figura 3.21 exibe a malha de controle da tensão V1, que é semelhante
às que são responsáveis, individualmente, pelo controle das tensões V2 e V3. O nível α1 representa a
multiplicação entre o sinal β1, presente na saída do controlador PV 1, com o sinal da corrente iFAP . O
sinal da corrente iFAP é obtido instantaneamente pela divisão desta corrente por seu valor absoluto. O
uso do sinal da corrente iFAP reduz a interferência das alterações de carga na dinâmica do sistema de
controle das tensões CC e diminui o efeito do espectro harmônico de iFAP na estratégia de modulação.
Como o nível α1 representa um sinal de tensão, ele pode ser inserido diretamente na estratégia de
modulação de acordo com a figura 3.20. Os níveis α2 e α3 são obtidos nas malhas de controle das
tensões V2 e V3, respectivamente.
A definição de um método para o projeto do controlador PV 1 depende da caracterização das
funções de transferência M1(s) e W1(s). A função M1(s) representa o efeito do nível α1 na tensão


























































Fig. 3.21: Malha de controle da tensão CC V1.
de saída do inversor vFAP . A função W1(s) representa o efeito de α1 na corrente iFAP fornecida pelo
inversor, que também é responsável pelo deslocamento de carga nos bancos de capacitores C1, C2
e C3. Em função da estratégia de modulação adotada, aparentemente não há equações diferenciais
que relacionem α1 com vFAP e, conseqüentemente, com iFAP . Dessa forma, a definição das funções
M1(s) e W1(s) deve ser feita a partir de métodos empíricos. Ou seja, a partir de variações realizadas
somente em α1, perceber o que ocorre com os sinais vFAP e iFAP . De forma semelhante, o projeto
dos controladores PV 2 e PV 3 requer que as funções W2(s) e W3(s), respectivamente, sejam definidas
a partir de métodos empíricos. Além disso, as funções de transferências W1(s), W2(s) e W3(s)
dependem da corrente iFAP , que determina indiretamente o sinal da tensão de referência do conversor
v∗FAP . Caso haja variações na carga, as funções W1(s), W2(s) e W3(s) talvez devam ser redefinidas.
O sinal β1 também pode ser analisado como uma relação entre as variações de tensão e de potên-
cia instantânea no capacitor C1. Assim, o valor médio de β1 representa a quantidade de potência ativa
em trânsito no módulo de menor tensão e se ela deve ser fornecida ou absorvida. Expandido essa aná-
lise aos demais módulos, pode-se determinar a quantidade de potência ativa que cada módulo deve
absorver ou fornecer. A união dessas informações pode ser utilizada para definir qual a quantidade de
potência ativa a ser absorvida ou fornecida pela fonte primária durante a elaboração do sinal de refe-
rência i∗S . Portanto, o sistema de controle das tensões CC interfere no sistema de controle de potência
média do FAP de acordo com a figura 3.22. O bloco P (s) representa a função de transferência em
malha fechada exibida na equação 3.33, relacionada à malha de controle de potência média exibida
na figura 3.16.
3.4.2 Resultados de simulações
Para verificar a proposta de controle das tensões CC apresentada na subseção 3.4.1 são exibidos
resultados de simulações, obtidos a partir de um sistema de filtragem ativa semelhante ao diagrama

















Fig. 3.22: Sinal de referência da potência ativa do FAP considerando o controle das tensões CC.
versão 4.1a. Os parâmetros do sistema apresentado na figura 3.23 foram quantificados conforme a
tabela 3.4. Para a resistência RLf do indutor Lf adotou-se, após medição, o valor de 0,08Ω. Os valores
das capacitâncias C1, C2 e C3 foram escolhidos de forma que a flutuação (ripple) de tensão imposta
sobre cada um dos bancos de capacitores sejam minimizadas, tornando-as praticamente constantes. E
a indutância do filtro de saída Lf foi escolhida de forma que a variação de tensão (vFAP − vS) sobre




































Fig. 3.23: Diagrama de ligação do sistema de filtragem ativa adotado.
R1 = 10kΩ C1 = 6× 470µF LRC = 4mH RL = 150− 300Ω
R2 = 15kΩ C2 = 6× 470µF LS = 1, 16mH CL = 100µF
R3 = 44kΩ C3 = 6× 470µF Lf = 3, 85mH VA = 127V
Tab. 3.4: Parâmetros do sistema de filtragem ativa utilizados na simulação.
Os controladores PV 1, PV 2 e PV 3 foram ajustados utilizando o método de tentativa e erro, tendo
como critérios os efeitos na corrente compensada iS e o erro em regime permanente das tensões CC
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controladas simultaneamente. Os valores encontrados no ajuste desses controladores são exibidos na
tabela 3.5. Nota-se que, além de equivalentes, os valores são negativos para todos os controladores.
Afinal, um banco de capacitores com tensão abaixo do seu respectivo valor de referência carece
de energia para elevar o seu potencial. A quantidade de energia a ser consumida pelo banco de
capacitores é modificado em função do grau de deslocamento vertical da tensão de referência do
módulo acoplamento ao ele. Assim, um erro de tensão positivo indica que o sinal de referência
daquele módulo possui um valor médio inferior a 0. Nesta situação, o módulo recebe uma parcela
de energia e que é armazenada no banco de capacitores. Com esse acréscimo de energia, a tensão do
banco de capacitores se aproxima de seu respectivo valor de referência.
Controlador PV 1 Controlador PV 2 Controlador PV 3
kpV 1 = −20 kpV 2 = −20 kpV 3 = −20
Tab. 3.5: Parâmetros dos controladores de tensão CC utilizados nas simulações.
Para definir os valores de referência para as tensões CC, considerou-se: que a topologia em cascata
assimétrica possuía a configuração (1:2:6); que o inversor tinha capacidade de gerar uma tensão vFAP
até 11% maior que o pico da tensão vS; e que a tensão vS tinha uma forma de onda senoidal e um
valor eficaz igual a 127V. Assim, pode-se calcular os valores de referência das tensões V1, V2 e V3 de
acordo com as equações 3.45, 3.46 e 3.47, respectivamente.
V ∗1 =
(
1, 11 · 127√2)
(1 + 2 + 6)
= 22, 15V (3.45)
V ∗2 = 2 · V ∗1 = 44, 30V (3.46)
V ∗3 = 6 · V ∗1 = 132, 91V (3.47)
Durante as simulações, notou-se que o êxito no controle das tensões CC depende do aumento do
nível máximo de tensão que o inversor multinível pode fornecer. Por essa razão, foi preciso aumentar
somente o valor de referência da tensão V1 em 50%. Em conseqüência, o módulo de menor tensão
opera com baixo índice de modulação e para alguns níveis da tensão de saída do inversor, pode ocorrer
redundâncias de como podem ser gerados. O novo valor de referência para a tensão do barramento
CC do módulo de menor tensão é determinado pela a equação 3.48. Os valores de referência das




V ∗1antigo = 22, 15 ·
3
2
= 33, 23V (3.48)
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A técnica de controle das tensões CC foi verificada após a inicialização e estabilização do FAP.
Portanto, não há verificação da técnica para um procedimento de partida (ou inicialização) do FAP,
pois as tensões CC já estavam equilibradas e pré-ajustadas em seus respectivos valores de referência.



























V2pu ≈ 0,9855 
__ 
Fig. 3.24: Valor médio das tensões CC em pu (a) e potência ativa fornecida pelo FAP (b) durante o
controle simultâneo das tensões CC.
A figura 3.24(a) exibe o comportamento das tensões CC durante o funcionamento do sistema
de controle simultâneo dessas tensões. As tensões CC estão representadas em pu para verificação
percentual da variação de seus valores em relação às demais. As tensões de base para as tensões V1,
V2 e V3 equivalem aos seus valores de referência, ou seja, 33,23V, 44,30V e 132,90V, respectivamente.
Em função da utilização de controladores do tipo proporcional, os erros em regime permanentes não
são nulos. Ou seja, os valores das tensões CC não são equivalentes aos seus valores de referência.
Uma aproximação desses valores pode ser obtida mediante um aumento do ganho do controlador
P. Porém, um aumento no ganho do controlador pode levar o sistema de controle à instabilidade e
prejudicar o controle das tensões CC.
A figura 3.24(b) exibe o comportamento da potência ativa fornecida pelo FAP durante a atuação
do sistema de controle simultâneo das tensões CC. Percebe-se que a estabilização das tensões CC está
associada a uma variação na quantidade de potência ativa que deve ser fornecida ou absorvida pelo
FAP. O erro em regime permanente verificado durante o controle das tensões V1, V2 e V3 provoca a
estabilização da referência de potência ativa do FAP em um valor diferente de zero (por causa dos
sinais β1, β2 e β3). Considerando os erros em regime permanente obtidos na figura 3.24(a), o sinal de
referência de potência ativa do FAP tende, de acordo com as equações 3.49, 3.50 e 3.51, a estabilizar
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num valor equivalente a −1, 55W. A figura 3.24(b) exibe essa situação na qual o controlador de
potência média do FAP desloca o valor da potência média do FAP por seguir o seu sinal de referência.
O quanto essa referência é deslocada indica a quantidade de potência (energia) drenada do PAC pela
estrutura multinível, segundo a estratégia de modulação, para que os valores das tensões CC sejam
mantidos constantes.
p ∗FAP = (kpV 1 · eV 1SS · V ∗1 ) + (kpV 2 · eV 2SS · V ∗2 ) + (kpV 3 · eV 3SS · V ∗3 ) (3.49)
p ∗FAP ≃ [(−20) · 0, 013 · 33, 23] + [(−20) · 0, 0145 · 44, 30] + [(−20) · (−0, 0075) · 132, 91] (3.50)
p ∗FAP ≃ −1, 55 [W] (3.51)
3.5 Conclusões
Neste capítulo, mostrou-se as diferenças de resolução e número de níveis no sinal de saída do
inversor multinível em função da configuração adotada para a topologia em cascata assimétrica e,
também, da estratégia de modulação utilizada. Foram descritas as justificativas para a escolha da
topologia, do número de níveis, da configuração e da estratégia de modulação.
Após a definição das características do inversor multinível, discutiu-se a aplicação desse inversor
num sistema de compensação de harmônicos e reativos do tipo FAP. Métodos de controle do conversor
e do sistema de compensação também foram discutidos. Para a determinação dos parâmetros a serem
utilizados nos controlados usados, foi elaborada uma maneira com a qual esses parâmetros podem ser
determinados.
Uma proposta de controle para as tensões CC foi sugerida e resultados de simulação indicaram a
sua validade.
No próximo capítulo são exibidos resultados do sistema de filtragem ativa obtidos experimental-
mente e através de simulações. A coleta desses resultados foi feita utilizando fontes de tensão CC
nos barramentos CC e sem o uso da técnica de controle das tensões CC apresentada neste capítulo.
Esta ação promove o teste do sistema de controle e operação do FAP de forma isolada. Também são
apresentados os parâmetros utilizados no projeto dos controladores de corrente e de potência média.
Capítulo 4
Operação do sistema de filtragem ativa
Inicialmente por meio de simulação e, na seqüência, com a realização de um protótipo, verificou-
se o funcionamento do FAP baseado em inversores multiníveis com topologia em cascata assimétrica.
Nos resultados experimentais apresentados foram utilizados os controles de corrente da fonte, de
potência ativa do FAP, mas não o controle individual das tensões CC. Por esta razão, os resultados
a seguir servem para verificar a capacidade da estrutura em realizar a filtragem ativa da corrente da
fonte, mas ainda não permitindo estabelecer um procedimento completo para a realização do FAP.
O tipo de carga escolhido foi o retificador monofásico em ponte completa com filtro capacitivo
em sua saída. De acordo com [61] esse é o tipo de carga não-linear predominante em consumido-
res residenciais e comerciais. Portanto, a alimentação de um grupo de cargas desse tipo é também
predominante em transformadores de distribuição. O indutor em série (LRC) suaviza as variações na
corrente de alimentação desse tipo de carga, resultando num fator de potência igual a 0,7. A figura
3.23 (capítulo 3) exibe, além do tipo de carga adotado, o diagrama de ligação do inversor multinível
e do filtro passivo (Lf ) de saída ao PAC. Os parâmetros do sistema apresentado na figura 3.23 foram
quantificados conforme a tabela 3.4, também do capítulo 3. Pode-se observar que algumas grandezas
são monitoradas e seus sinais são utilizados no sistema de controle do FAP apresentado na seção 3.3
do capítulo 3.
Para obter os resultados experimentais e simulados, os parâmetros adotados para os elementos da
figura 3.23 e para o inversor multinível implementado equivalem àqueles da tabela 3.4 e das equações
3.45, 3.46 e 3.47, presentes no capítulo 3. Para os controladores PIc e PIp, adotou-se os parâmetros
exibidos na tabela 4.1, elaborada de acordo com as subseções 3.3.2 e 3.3.3, também do capítulo 3.
Segundo [6], é usual que a margem de fase possua valores entre 70° e 85°. Para a resistência RLf do
indutor Lf adotou-se, após medição, o valor de 0,08Ω.
A figura 4.1 exibe a resposta em freqüência da malha de controle de corrente antes e depois do
emprego do controlador PIc. Através das setas, pode-se perceber que a margem de fase desejada (70°)
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Controlador PIc Controlador PIp
MFc = pi · (70°/180°) rad MFp = pi · (70°/180°) rad
ωctc = 2pi · 3600 rad/s ωctp = 2pi · 10 rad/s
kpc = −74, 37228879851907 kpp = −0, 000017635415
kic = −612293, 1268343417 kip = −0, 004548895464
Tic = kpc/kic = 0, 00012146517009 s Tip = kpp/kip = 0, 0038768564476 s
2 ω0 = 2pi · 15 rad/s





Tab. 4.1: Parâmetros adotados para os controladores de corrente PIc e de potência média PIp.
é obtida na freqüência de corte do controlador PIc (3,6kHz). Com isso, os parâmetros calculados
para o controlador PIc permitem que o controle da corrente da fonte iS seja feito conforme os pré-
requisitos de projeto do sistema de controle.


































Diagrama de Bode − Malha de Controle de Corrente
Freqüência  (Hz)
Fig. 4.1: Resposta em freqüência da malha de controle de corrente para os parâmetros definidos na
tabela 4.1.
A figura 4.2 exibe a resposta em freqüência da malha de controle de potência média antes e depois
do emprego do controlador PIp. Através das setas, pode-se perceber que a margem de fase desejada
(70°) é obtida na freqüência de corte do controlador PIp (10Hz). Com a malha de controle ajustada,
pode-se realizar o controle da quantidade de potência ativa que é fornecida pelo FAP. Neste capítulo,
pela presença das fontes CC nos barramentos CC do inversor, o valor dessa potência ativa deve ser
nula.
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Diagrama de Bode − Malha de Controle de Potência Média
Freqüência  (Hz)
Fig. 4.2: Resposta em freqüência da malha de controle de potência ativa do FAP para os parâmetros
definidos na tabela 4.1.
Os resultados apresentados neste capítulo são subdivididos em regime permanente e regime tran-
sitório. No regime permanente, o sistema de filtragem opera normalmente e já atingiu a estabilidade.
Diferentemente do regime transitório, no qual o sistema de controle do FAP busca a sua estabilidade
após a ocorrência de alguma contingência: uma mudança repentina na carga alimentada; ou o início
de operação do sistema de filtragem.
4.1 Resultados de simulações
4.1.1 Regime permanente
A figura 4.3 exibe as tensões vS (disponível no PAC) e vFAP (disponível nos terminais de saída do
inversor multinível). É possível notar que a tensão vFAP possui componentes em alta freqüência por
causa da modulação PWM no módulo de menor tensão do inversor multinível. Apesar da presença da
indutância Lf no filtro passivo de saída, esses componentes conseguem provocar pequenas oscilações
em alta freqüência na tensão vS .
A figura 4.4 mostra a diferença existente entre a corrente iS vista pela fonte antes e depois do
início de operação do FAP. Antes, a corrente iS tinha o formato da corrente iL, que é a corrente de
alimentação da carga. Após, a corrente iL não é modificada porque a carga permaneceu igual. Porém,
a corrente iS tem o seu valor eficaz reduzido porque conduz somente a parcela ativa do potência
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Fig. 4.3: De cima para baixo: tensão no PAC vS (a) e tensão de saída do inversor vFAP (b).
da carga. É preciso ressaltar que a taxa de variação da corrente iL ao iniciar a carga do capacitor
CL é menor do que sua taxa de variação quando esta carga é finalizada. Tal diferença influencia no
desempenho da compensação da corrente da fonte iS nesses dois instantes. Por essa razão e também
pela limitação da variação da tensão presente sobre o indutor (filtro de saída), a compensação da
corrente da fonte iS no momento em que a carga do capacitor é interrompida não é tão satisfatória
quanto o instante em que a carga do capacitor é iniciada. Essa diferença pode ser notada na figura 4.4
nos instantes em que a corrente iS não se assemelha ao seu valor de referência i∗S .
A figura 4.5 exibe os espectros em freqüências das correntes envolvidas na compensação após o
início de sua operação. Pela redução no espectro harmônico da corrente fornecida pela fonte, conclui-
se que esta carrega apenas a potência ativa da carga à freqüência fundamental. A outra parcela da
potência instantânea da carga é fornecida através da corrente do FAP.
A figura 4.6 exibe a eficácia do controlador de potência média PIp. Nota-se que o valor médio
pFAP da potência instantânea fornecida pelo FAP pFAP , durante a operação do sistema de filtragem,
é mantido próximo de nulo. Ou seja, o inversor não interfere na potência ativa consumida pela carga,
sendo ela totalmente fornecida pela fonte através de iS . Para isso, a corrente iFAP é o meio de
transporte da potência não-ativa da carga e a sua forma de onda também é exibida na figura 4.6.
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Fig. 4.4: De cima para baixo: corrente de alimentação da carga iL (a), sinal de referência da corrente
a ser absorvida da fonte i∗S (b) e corrente absorvida da fonte iS (c).
































Ordem Harmônica (x 60Hz)
( c )
Fig. 4.5: De cima para baixo: espectros em freqüências das correntes de carga iL (a), do FAP iFAP
(b) e da fonte iS (c) obtidos a partir de simulações.
Impacto do controle das tensões dos barramentos CC
A partir dos resultados de simulações que validaram a proposta de controle das tensões CC exibida
na seção 3.4 do capítulo 3, pode-se analisar o impacto dessa proposta na compensação da corrente
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Fig. 4.6: De cima para baixo: potência instantânea fornecida pelo inversor pFAP (a), valor médio da
potência instantânea fornecida pelo inversor pFAP (b) e corrente fornecida pelo inversor iFAP (c).
da fonte. Isso porque a proposta de controle das tensões CC interfere na estratégia de modulação do
conversor CC/CA e, conseqüentemente, altera a sua tensão de saída.
A figura 4.7 exibe as formas de onda das correntes de carga, da fonte e do conversor após a
estabilização da malha de controle das tensões CC, caracterizando o estado de regime permanente da
operação do FAP. Em comparação aos resultados mostrados na figura 4.4, percebe-se que a corrente
da fonte iS apresenta uma distorção maior durante o controle das tensões CC. Em termos numéricos,
a DHT da corrente da fonte iS variou de 5,16% para 15,19% após a necessidade de se controlar as
tensões CC. Durante as simulações, a DHT da corrente de carga era de 121,14%. Analisando as
distorções na corrente absorvida da fonte através da figura 4.7, percebe-se que elas são periódicas e
ocorrem, principalmente, por dois motivos: no início ou no fim do processo de carga do capacitor CL;
e na comutação das chaves do módulo de maior tensão da estrutura multinível.
Apesar da distorção presente na corrente da fonte, o seu componente fundamental está em fase
com a tensão de alimentação da rede. Dessa forma e considerando que a tensão de alimentação
é senoidal, o fator de potência visto pela rede pode ser calculado de acordo com a equação 4.1.
Analisando as duas situações, antes e depois da necessidade do controle das tensões, percebe-se que
o fator de potência visto pela rede diminui de 0,9987 para 0,9886. Essa pequena variação indica que
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Fig. 4.7: De cima para baixo: corrente de alimentação da carga iL (a), sinal de referência da corrente
a ser absorvida da fonte i∗S (b) e corrente absorvida da fonte iS (c).
A figura 4.8 exibe as respostas em freqüências das correntes envolvidas no sistema de filtragem
ativa durante o controle das tensões CC. Em comparação aos resultados mostrados na figura 4.5,
percebe-se que houve um aumento de amplitude nos componentes harmônicos da corrente do con-
versor e que acabaram interferindo no conteúdo espectral da corrente da fonte. Por essa razão, ocorre
o aumento na DHT da corrente da fonte.
A grau de distorção da corrente da fonte indica que o sistema de controle das tensões CC interfere
na performance do sistema de filtragem ativa. Portanto, faz-se necessário a elaboração de técnicas de
controle das tensões CC que não provoquem esse tipo de interferência na corrente da fonte. Outra pos-
sibilidade é o aprimoramento da proposta descrita na seção 3.4 do capítulo 3 através da determinação
de algumas funções de transferência de suas malhas de controle de tensão.
4.1.2 Regime transitório
Nesta subseção são exibidos os resultados de simulação em regime transitório para análise do
desempenho do FAP considerando que os barramentos CC dos módulos da estrutura multinível são
alimentados por fontes de tensão CC. Dessa forma, nesta subseção e nas seções e subseções seguintes,
os resultados apresentados foram obtidos com as tensões CC sendo mantidas equivalentes aos seus
respectivos valores de referência em função das fontes CC. Assim, a proposta de controle dessas
tensões descrita na seção 3.4 do capítulo 3 não é utilizada.
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Ordem Harmônica (x 60Hz)
Fig. 4.8: Resposta em freqüências das correntes de carga iL (a), do conversor iFAP (b) e da fonte iS
(c) durante o controle simultâneo das tensões CC.
A figura 4.9 exibe os efeitos do início de operação do FAP na corrente fornecida pela fonte iS .
Iniciado o sistema de filtragem, a corrente iS assemelha-se ao seu sinal de referência i∗S após aproxi-
madamente 2 ciclos de 60Hz. Assim, a duração de (2/60) segundos representa aproximadamente o
intervalo de tempo transcorrido até que o sistema de controle do FAP consiga atingir a sua estabili-
dade.
O intervalo de 2 ciclos de 60Hz para atingir a estabilidade também é verificado pelo sistema de
controle do FAP face a alterações ocorridas na corrente de alimentação da carga. A figura 4.10 exibe
os efeitos de um aumento de carga e a figura 4.11, os efeitos de uma diminuição dessa carga.
Nota-se na figura 4.10 que um aumento da corrente de carga, representa conseqüentemente, um
aumento da diferença entre o seu valor de pico e o seu valor nulo. Como essa variação do valor de
pico para o valor nulo é mais abrupta do que vice-versa, o sistema de controle do FAP apresenta uma
certa dificuldade em compensar essa variação na corrente iS durante a sua ocorrência.
Quando a carga aumenta, como ocorre na figura 4.10, verifica-se a dificuldade do FAP em com-
pensar plenamente a corrente. Isto se deve à limitação da resposta em freqüência da malha de corrente
e à máxima capacidade do inversor em acompanhar maiores valores da taxa de variação da corrente
(di/dt), pois este valor é limitado pela diferença de tensão entre a fonte e o barramento CC (total), e
pela indutância do filtro passivo de saída (Lf ). Tal limitação diminui quando a carga é diminuída, de
acordo com a figura 4.11.
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Fig. 4.9: De cima para baixo: corrente fornecida pelo inversor iFAP (a), corrente de alimentação da
carga iL (b), corrente absorvida da fonte iS (c) e sinal de referência da corrente a ser absorvida da
fonte i∗S (d).























Fig. 4.10: De cima para baixo: corrente fornecida pelo inversor iFAP (a), corrente de alimentação da
carga iL (b), corrente absorvida da fonte iS (c) e sinal de referência da corrente a ser absorvida da
fonte i∗S (d).
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Fig. 4.11: De cima para baixo: corrente fornecida pelo inversor iFAP (a), corrente de alimentação da
carga iL (b), corrente absorvida da fonte iS (c) e sinal de referência da corrente a ser absorvida da
fonte i∗S (d).
4.2 Resultados experimentais
Os resultados experimentais foram obtidos com os mesmos parâmetros utilizados nas simulações.
Ou seja, de acordo com o diagrama exibido na figura 3.23 e com os parâmetros apresentados nas ta-
belas 3.4 e 4.1. Porém, por se tratar de uma implementação que contém uma parte digital baseada em
DSP, os controladores PIc e PIp foram elaborados diferentemente. Para eles, utilizou-se a estrutura
com saturação dinâmica (anti-wind-up) na qual a parte integral da saída do controlador PI depende
da parte proporcional, que também é limitada. Dessa forma, evita-se o sobre-sinal na saída do con-
trolador e melhora-se a resposta dinâmica por priorizar a parte proporcional [6, 62, 63]. A figura 4.12
exibe o diagrama de blocos do controlador PI com saturação dinâmica. Além das saturações, nota-se
que o novo ganho integral é formado pela multiplicação do ganho integral tradicional (ki) com o pe-
ríodo de amostragem (Ts). Essa multiplicação é feita por se tratar de uma implementação digital na
qual o intervalo de integração equivale ao período de amostragem.
A freqüência de amostragem adotada foi de 36ks/s. Portanto, o período de amostragem Ts equi-
vale ao valor exibido na equação 4.2. A amostragem é realizada nos limites máximo e mínimo de um







= 27, 777778 µs (4.2)
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Fig. 4.12: Diagrama de blocos do controlador PI com saturação dinâmica.
A modulação PWM no módulo de menor tensão do inversor multinível foi implementada numa
freqüência de 18kHz (fPWM ). Exatamente a metade do valor da freqüência de amostragem, possibi-
litando a leitura de duas amostras a cada ciclo de fPWM .
O DSP utilizado na implementação é o TMS320F2812 da TEXAS INSTRUMENTS, disponibi-
lizado através do starter kit F2812 eZdsp(DSK) TMDSEZD2812 [64]. A freqüência do clock do
DSP é de até 150MHz e o starter kit contém um conversor A/D de 12 bits de 16 canais. Por esses
canais, foram lidas as amostras dos sinais de tensão e de corrente obtidos através de placas eletrôni-
cas de condicionamento de sinais. Essas placas foram elaboradas a partir de sensores de efeito Hall,
amplificadores operacionais, circuitos diferenciais e outros componentes passivos. Outros detalhes
sobre as placas de condicionamento de sinais e o software desenvolvido no DSP estão disponíveis
nos Apêndices.
4.2.1 Inversor multinível
Para verificar preliminarmente a funcionalidade do inversor, a figura 4.13 exibe a tensão de saída
do inversor multinível implementado a partir de um sinal de referência senoidal com amplitude má-
xima de aproximadamente 90V, com o inversor multinível alimentando uma carga do tipo RL em
série com predominância resistiva. Pode-se notar a geração dos 19 níveis na tensão de saída. Esses
níveis são obtidos a partir da configuração (1:2:6) adotada para a topologia em cascata assimétrica
do inversor multinível. Além disso, percebe-se que a tensão de saída segue a sua referência senoidal
e a corrente apresenta pequenas variações em alta freqüência em cada um dos 19 níveis de tensão
submetidos à carga.
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Fig. 4.13: De cima para baixo: tensão de referência (Ch2: 50V/div), tensão de saída (Ch3: 50V/div)
e corrente de saída (Ch1: 0,2A/div) do inversor ao alimentar uma carga do tipo RL em série com
predominância resistiva.
4.2.2 Regime permanente
A figura 4.14 exibe as grandezas medidas durante a atuação do sistema de filtragem. É possível
verificar a diferença na forma de onda das correntes iS e iL, e também, a redução no valor eficaz de
iS de 1,42A para 1,12A. Com o auxílio da figura 4.15, pode-se perceber a semelhança existente entre
a corrente iS e o seu sinal de referência i∗S .
A partir do medidor de harmônicos de potência FLUKE 40, foi possível verificar que a DHT da
corrente iS valia 75% antes do início de operação do sistema de filtragem. E que após sua operação,
a DHT de iS valia 6,8%. Medidas feitas no sinal de tensão vS verificaram uma DHT de 2%. Esse
medidor permite a verificação dos componentes harmônicos dos sinais medidos. Para o caso da figura
4.14, a figura 4.16 exibe a porcentagem de uma parte do espectro harmônico de algumas grandezas
em relação aos seus respectivos valores eficazes (calculados considerando os harmônicos até a 50ª
ordem). Nota-se que a redução maior aconteceu no 3º harmônico da corrente iS , de 57% para 0,8%,
e que a maioria da potência transportada pela corrente iS , após a compensação, é feita na freqüência
fundamental. Também nota-se que os harmônicos de ordens 2 e 4 da corrente iS foram amplificados
em relação aos respectivos da corrente iL, provavelmente, por conta do aumento do componente CC
(ordem 0) da corrente iS .
Quanto ao sistema de controle do FAP, é preciso tomar precauções na escolha dos parâmetros
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Fig. 4.14: De cima para baixo: tensão no PAC vS (Ch4: 250V/div), tensão de saída do inversor vFAP
(Ch3: 250V/div), corrente de alimentação da carga iL (Ch1: 2A/div) e corrente absorvida da fonte iS
(Ch2: 2A/div).
para o controlador de potência média. Por ele ser o responsável em definir o sinal de referência
iS∗ para o controlador de corrente, deve-se evitar um alto ganho proporcional no controlador PIp.
Caso contrário, a sua saída será oscilatória e provocará deformações na constituição de i∗S , ao ser
multiplicada pelo sinal de tensão vS . Um exemplo disso pode ser verificado na figura 4.17. Nota-se
que a potência média do FAP é mantida próxima de seu valor nulo e o sistema de controle já está
estabilizado. Porém, um ganho muito alto no erro de potência média causa deformações na corrente
iS obtida da fonte primária pelo PAC.
4.2.3 Regime transitório
A figura 4.18 exibe o instante de partida do sistema de filtragem. Nota-se que o sistema de
controle do FAP, assim como ocorreu nos resultados de simulação, leva em torno de 2 ciclos de 60Hz
até atingir o ponto estável de operação.
A partir das figuras 4.19 e 4.20, nota-se também que a estabilidade também é atingida em apro-
ximadamente 2 ciclos de 60Hz após variações ocorridas na carga. Assim como nas simulações, o
aumento da carga resulta numa maior dificuldade do sistema de filtragem em tornar a corrente iS o
mais próximo possível do seu valor de referência i∗S .
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Fig. 4.15: De cima para baixo: tensão no PAC vS (Ch4: 250V/div), tensão de saída do inversor vFAP
(Ch3: 250V/div), sinal de referência da corrente a ser absorvida da fonte i∗S (Ch1: 1A/div) e corrente












Ordem Harmônica (x 60Hz)
%
v
S 0,2 100,0 0,1 1,4 0,0 1,6 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0
i
S 4,6 99,7 5,5 0,8 1,0 2,3 0,9 1,5 0,5 0,7 0,1
i
L 0,7 67,8 1,0 57,0 1,4 39,1 0,1 22,6 0,3 8,9 0,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fig. 4.16: Contribuições percentuais dos componentes harmônicos da tensão no PAC vS , da corrente
absorvida da fonte iS e da corrente de alimentação da carga iL no valor eficaz total de cada grandeza.
4.3 Conclusões
Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos experimentalmente e a partir de simula-
ções, para a aplicação de inversores multiníveis com topologia em cascata assimétrica em um FAP.
Os resultados experimentais comprovaram os resultados obtidos através de simulações e por isso,
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Fig. 4.17: De cima para baixo: corrente fornecida pelo inversor iFAP (Ch3: 1A/div), potência ins-
tantânea fornecida pelo inversor pFAP (M3: 125W/div), tensão de saída do inversor vFAP (Ch2:
100V/div) e corrente absorvida da fonte iS (Ch1: 1A/div).
validaram o sistema de controle proposto para a operação do FAP.
Em função do melhor espectro em freqüências, a tensão de saída obtida por um inversor multinível
possibilita a utilização de filtros de saída mais simples. Por essa razão, pode-se utilizar uma baixa
indutância. Outra característica observada é que com uma tensão CC total em torno de 11% do valor
de pico da rede, o FAP é capaz de compensar satisfatoriamente a corrente da rede. Para estruturas
PWM normais, essa tensão CC total geralmente possui valores em torno de 40% do valor de pico da
rede. Além de requerer estruturas mais complexas de filtros passivos de saída [2]. Em compensação,
o número total de componentes em uma estrutura PWM normal é menor.
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Fig. 4.18: Transitório de partida do FAP. De cima para baixo: corrente fornecida pelo inversor iFAP
(Ch1: 2A/div), corrente absorvida da fonte iS (Ch2: 2A/div) e sinal de referência da corrente a ser
absorvida da fonte i∗S (Ch3: 2A/div).
Fig. 4.19: Aumento de carga em aproximadamente 90%. De cima para baixo: corrente fornecida pelo
inversor iFAP (Ch1: 2A/div), corrente absorvida da fonte iS (Ch2: 2A/div) e sinal de referência da
corrente a ser absorvida da fonte i∗S (Ch3: 2A/div).
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Fig. 4.20: Diminuição de carga em aproximadamente 90%. De cima para baixo: corrente fornecida
pelo inversor iFAP (Ch1: 2A/div), corrente absorvida da fonte iS (Ch2: 2A/div) e sinal de referência
da corrente a ser absorvida da fonte i∗S (Ch3: 2A/div).
Capítulo 5
Conclusões finais
Um sistema de filtragem ativa foi implementado a partir de um inversor multinível que, com
exceção do módulo de menor tensão, opera com comutação em baixa freqüência. O módulo de
menor tensão opera com modulação PWM.
A topologia em cascata assimétrica é aquela que obtém um maior número de níveis com a mesma
quantidade de módulos. Para esta topologia, é possível operar com modulação PWM no módulo
de menor tensão e, conseqüentemente, reduzir a diferença entre o sinal de tensão de saída e seu
respectivo sinal de referência. Porém, a distribuição desigual das tensões CC perde parte da vantagem
da estrutura multinível em operar em níveis elevados de tensão a partir de componentes com tensões
mais baixas. Neste aspecto, a topologia em cascata simétrica não é comprometida.
Os resultados experimentais foram obtidos a partir de um protótipo monofásico com níveis baixos
de tensão (127/220V) em função da disponibilidade de equipamentos. Porém, o conceito abordado é
de fácil expansão para um sistema trifásico e com níveis maiores de tensão por tratar-se de um FAP
do tipo shunt.
A estrutura multinível melhora o espectro da tensão de saída do inversor, diminuindo a sua DHT.
Isso possibilita a aplicação de filtros passivos de saída mais simples e com baixas indutâncias em
comparação a um inversor que utiliza a modulação PWM normal. Isso permite uma ampliação da
capacidade de compensar correntes de carga com elevada taxa de variação.
Foi proposta uma estratégia de controle das tensões CC baseada no deslocamento vertical dos
sinais de referência utilizados por cada um dos módulos para a definição dos estados de suas chaves.
O deslocamento é feito através de níveis CC que adiantam ou retardam o acionamento das chaves em
cada um dos módulos. Dessa forma, ao final de um ciclo da fundamental, a potência média fornecida
pelos capacitores dos barramentos CC não é nula. A partir dessa informação, é possível manter
equilibradas as cargas nos capacitores de forma que em seus terminais, as tensões CC sigam os seus
respectivos valores de referência. No entanto, a proposta de controle interfere na compensação da
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corrente da fonte feita pelo controle do FAP, de forma moderada.
5.1 Sugestões para trabalhos futuros
Para a continuação deste trabalho, as seguintes questões ainda podem ser exploradas:
• Verificação da estabilidade da proposta de controle das tensões CC para situações de carac-
terística transitória, tais como início de operação do FAP, aumento ou diminuição da carga.
Observar a influência dessas mudanças na operação do FAP;
• Verificação experimental da proposta de controle sugerida para as tensões CC e quais os seus
impactos na performance do FAP em compensar a corrente da fonte;
• Caracterização das funções de transferências indefinidas e presentes nas malhas de controle
propostas para as tensões CC a partir de métodos empíricos. Elaboração de um método de
projeto de seus controladores após a definição das funções;
• Uso de conversores CC/CC para fixar as tensões CC dos barramentos CC em seus respectivos
valores de referência;
• Impactos ocasionados pela diminuição da freqüência de amostragem na performance do FAP;
• Resultados experimentais da topologia em cascata assimétrica em níveis maiores de tensão e
de corrente;
• Comparativo experimental das topologias em cascata simétrica e assimétrica em diversos níveis
de tensão;
• Verificação dos níveis de IEM conduzida em função dos componentes de alta freqüência pre-
sentes na tensão de saída do inversor multinível na presença de modulação PWM em algum dos
módulos;
• Estudo comparativo de outros filtros passivos para diminuir a interferência desses componentes
de alta freqüência;
• Análise do FAP para outros tipos de cargas;
• Uso de outras chaves semicondutoras no inversor multinível e possíveis impactos na perfor-
mance do sistema de filtragem.
• Estudo da possibilidade da implantação de um sistema de filtragem ativa num ponto de conver-
gência de várias cargas. Por exemplo, no lado secundário de um transformador de distribuição.
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Apêndice A
Código do programa elaborado no DSP
O programa descrito neste apêndice foi elaborado nas linguagens C e IQMATH através do editor
Code Composer Studio da Texas Instruments na versão 2.20 de 2003. O modelo do DSP utilizado foi
o TMS320F2812, também fabricado pela Texas Instruments. O DSP opera com registradores de 32
bits no formato hexadecimal. A linguagem IQMATH, disponibilizada pela Texas Instruments, aborda
operações matemáticas e lógicas entre números representados no formato IQ sem a necessidade de
pré-conversões.
O valor da freqüência de amostragem adotado é de 36ks/s e para a freqüência da modulação
PWM, de 18kHz. Ambas freqüências estão sincronizadas por um contador interno do DSP, pois
são iniciadas a partir de interrupções (overflow e underflow) requeridas durante a contagem desse
contador. Qualquer uma dessas interrupções habilita a leitura dos sinais analógicos pelo ADC, que
por sua vez, ao final da conversão de todos os sinais, habilita a execução das rotinas descritas a
seguir. Durante essa execução, os pulsos de comando enviados aos 12 IGBTs do inversor multinível
são atualizados em uma das rotinas. Ao final da execução, o sistema é preparado para "atender"a
interrupção seguinte. Em seguida, o ciclo é reiniciado. Essas informações estão resumidas na figura
A.1.
O programa contém uma rotina principal de execuções com loop infinito, na qual as outras rotinas





// Lab. de Condicionamento de Energia Eletrica - LCEE
// Dep. de Sistemas e Controle de Energia - DSCE
// Faculdade de Eng. Elétrica e de Computação - FEEC
// Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
//
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Fig. A.1: Ciclo de operação do programa no DSP.
// AUTORES
// Eng. Sérgio Pimentel serpirpim@yahoo.com.br
// MSc. Leonardo Silva leonardodearaujo@gmail.com
//
// HISTORICO DE REVISOES E MODIFICACOES
// 13-09-2005 Primeiros contatos com ADC e DAC
// 21-09-2005 Ajuste de sinais lidos pelo ADC (ganhos e off-set)
// 22-09-2005 Ajuste da frequencia de amostragem (40kHz)
// 22-09-2005 Ajuste da frequencia do clock do ADC (25MHz)
// 22-09-2005 Saída PWM com 50% de duty cycle em 40kHz a partir do EVB.Timer4
// 27-09-2005 Ajuste placa de interface F2812 (Buffer de I/O - Pino 1: T/R)
// 27-09-2005 Ajuste DAC - Niveis de referencia HIGH, LOW e offset
// 29-09-2005 Ajuste da escala do DAC para visualização de variáveis do software através de um osciloscópio
// 07-10-2005 Saídas PWM7-12 do EVB para acionamento dos 12 IGBTs que compõem o inversor multinível monofásico
// 11-10-2005 Ajuste de interrupção externa via XNMI obtido da placa de controle de proteções
// 11-10-2005 Ajuste de saída digital GPIOA15 (C3TRIPn) para manter a proteção atuada indefinidamente até o RESET
// 13-10-2005 Ajuste de saída PWM com triangular em 10kHz para célula de menor tensão do inversor monofásico
// 18-10-2005 Ajuste do pino de proteção Itrip das placas de acionamento dos módulos inversores
// 04-11-2005 Implementação do PI com saturação dinâmica
// 07-11-2005 PLL e detector de amplitude da fundamental, ambos monofásicos
// 21-11-2005 Alteração da freqüência de amostragem p/ 36kHz para sintentizar no. de amostras inteiro num ciclo de 60Hz
// 21-11-2005 Alteração da freqüência da onda triangular (PWM) para 18kHz, adequando-se à nova freq. de amostragem
// 22-11-2005 Diagrama de controle do FAP monofásico
// 29-11-2005 Ajuste modulação PWM na célula de menor tensão do conversor
// 30-11-2005 Amostragem e triangular geradas pelo mesmo timer para sincrozinação (Timer 3 - EVB)
// 30-11-2005 Interrupção para execução do software de controle gerada pelo ADC após fim da conversão
// 01-12-2005 Recarga dos registradores do Timer 3 é feita quando houver T3PINT ou T3UFINT. Antes era qdo T3CNT = 0
// 01-12-2005 Config. do Timer 1 para geração do pino I/O (T1PWM/T1CMP) e verificação do tempo de execução do programa
// 01-02-2006 Acréscimo de Controlador PI de potência média fornecida pelo FAP. Já havia o controlador PI de corrente
//
//###########################################################################









// Step 1. Initialize System Control:
// PLL, WatchDog, enable Peripheral Clocks
// This example function is found in the DSP281x_SysCtrl.c file.
InitSysCtrl();
EALLOW;
// Habilita todas as saídas PWM
GpioMuxRegs.GPAMUX.all = 0x00FF; // EVATimers e PWM 1-6
GpioMuxRegs.GPBMUX.all = 0x00FF; // EVBTimers e PWM 7-12
// Habilita saidas para o DAC
GpioMuxRegs.GPFMUX.all = 0x0000; // GPFMUX como saidas digitais: DB0-DB11, A0-A1 e /LDAC
GpioMuxRegs.GPFDIR.all = 0x7FFF; //
// Habilita I/O para interrupção por proteção externa (sobre ou sub-corrente; sobre ou subtensão)
GpioMuxRegs.GPEMUX.bit.XNMI_XINT13_GPIOE2 = 0;
GpioMuxRegs.GPEDIR.bit.GPIOE2 = 0; // bit GPIOE2 como entrada digital
// Habilita I/O para manter a proteção ativada
GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.C3TRIP_GPIOA15 = 0;
GpioMuxRegs.GPADIR.bit.GPIOA15 = 1; // bit GPIOA15 configurado como saída digital
// Define o período do clock
SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x0; // HSPCLK = SYSCLKOUT/1 -- SYSCLKOUT é definido no arquivo "DSP281x_Examples.h"
//SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x1; // HSPCLK = SYSCLKOUT/2
//SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x2; // HSPCLK = SYSCLKOUT/4
//SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x3; // HSPCLK = SYSCLKOUT/6
//SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x4; // HSPCLK = SYSCLKOUT/8
//SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x5; // HSPCLK = SYSCLKOUT/10
//SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x6; // HSPCLK = SYSCLKOUT/12
//SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x7; // HSPCLK = SYSCLKOUT/14
EDIS;
// Step 2. Initalize GPIO:
// This example function is found in the DSP281x_Gpio.c file and
// illustrates how to set the GPIO to it’s default state.
// InitGpio(); // Skipped for this example
// Step 3. Clear all interrupts and initialize PIE vector table:
// Disable CPU interrupts
DINT;
// Initialize PIE control registers to their default state.
// The default state is all PIE interrupts disabled and flags
// are cleared.
// This function is found in the DSP281x_PieCtrl.c file.
InitPieCtrl();
// Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt flags:
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
// Initialize the PIE vector table with pointers to the shell Interrupt
// Service Routines (ISR).
// This will populate the entire table, even if the interrupt
// is not used in this example. This is useful for debug purposes.
// The shell ISR routines are found in DSP281x_DefaultIsr.c.
// This function is found in DSP281x_PieVect.c.
InitPieVectTable();
// Interrupts that are used in this example are re-mapped to
// ISR functions found within this file.
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EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected registers
//PieVectTable.T4PINT = &evb_timer4_isr;
PieVectTable.ADCINT = &fim_de_conversao_ADC_isr;
EDIS; // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
// Step 4. Initialize all the Device Peripherals:
// This function is found in DSP281x_InitPeripherals.c
// InitPeripherals(); // Not required for this example
// Carrega diversas constantes usadas no projeto
Inicia_Constantes_Geral();
// Carrega ganhos das placas de condicionamento
Turn_Gains_on();
// Inicializa temporizador 1 do EVA
//init_eva_timer1(); // Pino de I/O para verificar tempo do programa
// Inicializa temporizador 3 do EVB
init_evb_timer3();
// Funcao padrao para o ADC localizada no arquivo DSP281x_Adc.c
InitAdc();
// Step 5. User specific code, enable interrupts:
// Enable PIE group 2 interrupt 4 for T1PINT
//PieCtrlRegs.PIEIER2.all = M_INT4; // CPU Group INT2 <AND> PIE T1PINT
// Enable PIE group 3 interrupt 1 for T2PINT
//PieCtrlRegs.PIEIER3.all = M_INT1; // CPU Group INT3 <AND> PIE T2PINT
// Enable PIE group 4 interrupt 4 for T3PINT <AND> group 4 interrupt 6 for T3UFINT
// PieCtrlRegs.PIEIER4.all = (M_INT4 | M_INT6);
// Enable PIE group 5 interrupt 1 for T4PINT
//PieCtrlRegs.PIEIER5.all = M_INT1; // CPU Group INT5 <AND> PIE T4PINT
// Enable ADCINT in PIE
//PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;
PieCtrlRegs.PIEIER1.all = M_INT6; // by Sergio - Outra maneira de habilitar a interrupção do ADC
// Enable CPU INT2 for T1PINT, INT3 for T2PINT, INT4 for T3PINT
// and INT5 for T4PINT:
//IER |= (M_INT2 | M_INT3 | M_INT4 | M_INT5);
//IER |= (M_INT5 | M_INT1);
IER |= (M_INT1);
// Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events:
EINT; // Enable Global interrupt INTM
ERTM; // Enable Global realtime interrupt DBGM
// Configure ADC
/*
AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0001; // Setup 2 conv’s on SEQ1
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x3; // Setup ADCINA3 as 1st SEQ1 conv.
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x2; // Setup ADCINA2 as 2nd SEQ1 conv.
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVA_SOC_SEQ1 = 1; // Enable EVASOC to start SEQ1
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; // Enable SEQ1 interrupt (every EOS)
*/
// Configuracao ADC - By Sergio
AdcRegs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL = 1; // Simultaneous sampling mode
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 1; // Cascaded sequencer mode
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 1;
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 3; // Clock do ADC = Clock_CPU/6 = 25MHz
AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS = 0; // Largura do pulso de cada conversao igual a 1 ciclo do clock do ADC
AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0007; // 8 pares de conversoes (16 no total)
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0; // ADCINA0 (Canal 5T) e ADCINB0 (Canal 1C)
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x1; // ADCINA1 (Canal 4T) e ADCINB1 (Canal 2C)
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02 = 0x2; // ADCINA2 (Canal 3T) e ADCINB2 (Canal 3C)
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AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV03 = 0x3; // ADCINA3 (Canal 2T) e ADCINB3 (Nenhum sinal)
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV04 = 0x4; // ADCINA4 (Canal 1T) e ADCINB4 (Nenhum sinal)
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV05 = 0x5; // ADCINA5 (Nenhum sinal) e ADCINB5 (Canal Kd)
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV06 = 0x6; // ADCINA6 (Nenhum sinal) e ADCINB6 (Canal Ki)
AdcRegs.ADCCHSELSEQ2.bit.CONV07 = 0x7; // ADCINA7 (Nenhum sinal) e ADCINB7 (Canal Kp)
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; // Reset SEQ1
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVB_SOC_SEQ = 1; // SOC habilitado para um sinal do EVB - Bit 15 do registrador ADCTRL2
// Interrupção do ADC (ADCINT)
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; // Habilita
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_MOD_SEQ1 = 0; // Gera interrupção no final de cada seqüência de conversão
/*
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVA_SOC_SEQ1 = 1; // Enable EVASOC to start SEQ1




// Assumes EVA Clock is already enabled in InitSysCtrl();
EvbRegs.T1CMPR = 0x0080; // Setup T1 compare value
EvbRegs.T1PR = 0xFFFF; // Setup period register
EvbRegs.GPTCONA.bit.T4TOADC = 1; // Enable EVASOC in EVA
EvbRegs.T1CON.all = 0x1042; // Enable timer 1 compare (upcount mode)
*/




// Inicialização do EVA Timer 1
EvaRegs.GPTCONA.all = 0;
// Limpa o registrador de contagem do timer 1
EvaRegs.T1CNT = 0x0000;
// Carrega o período de "estouro" do timer 1
EvaRegs.T1PR = 0x1046; // T1PR + 1 ciclo de clock = 4166.67 (#1047h) ciclos de clock = 27.78 us (1/36kHz)
EvaRegs.T1CMPR = 0x0822; // Comparação = (4166.67/2) - 1 = 2082.33 = #0822h - Gera trem de pulsos em 36kHz
// Registrador de controle do timer 4
EvaRegs.T1CON.all = 0x1042; // Contagem Crescente, T1CMPR habilitado, clock interno igual ao da CPU
EvaRegs.GPTCONA.bit.TCMPOE = 1; // Habilita todas as saídas de comparação do GP Timer






// Configura contador para o Temporizador 3
//EvbRegs.T3PR = 0x1D4C; // Período = 2*T3PR ciclos de clock = (1/10kHz) - Triangular de 10kHz para o PWM
//EvbRegs.T3CMPR = 0x0EA6;
EvbRegs.T3PR = 0x1047; // Período = 2*T3PR ciclos de clock = (1/18kHz) - Triangular de 18kHz para o PWM
EvbRegs.T3CMPR = 0x0824; // Timer3 compare




//EvbRegs.T3CON.all = 0x0842; // Formato Triangular e dados recarregados quando T3CNT for zero
//EvbRegs.T3CON.all = 0x084A; // Formato Triangular e dados recarregados imediatamente
EvbRegs.T3CON.all = 0x0846; // Formato Triangular e dados recarregados quando houver T3PINT e T3UFINT
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EvbRegs.DBTCONB.all = 0x0000;
EvbRegs.COMCONB.all = 0xA600; // Dados recarregados quando houver T3PINT ou T3UFINT
//EvbRegs.COMCONB.all = 0xCA00; // Dados recarregados imediatamente







// Primeiramente, Interrupção por período inicia conversão do ADC
EvbRegs.GPTCONB.bit.T3TOADC = 2;
EvbRegs.GPTCONB.bit.TCMPOE = 1; // Habilita todas as saídas de comparação do GP Timer
EvbRegs.GPTCONB.bit.T3PIN = 1; // Polaridade do PWM do Timer 3 como ativo baixo
}
/*void init_evb_timer4(void) {
// Inicialização do EVB Timer 4
EvbRegs.GPTCONB.all = 0;
// Limpa o registrador de contagem do timer 4
EvbRegs.T4CNT = 0x0000;
//EvbRegs.T3CNT = 0x0000;
// Carrega o período de "estouro" do timer 4
//EvbRegs.T4PR = 0x0EA5; // T4PR + 1 ciclo de clock = 3750 (#0EA6h) ciclos de clock = 25 us (1/40kHz)
EvbRegs.T4PR = 0x1046; // T4PR + 1 ciclo de clock = 4166.67 (#1047h) ciclos de clock = 27.78 us (1/36kHz)
//EvbRegs.T4CMPR = 0x0752; // Comparação = (3750/2) - 1 = 1874 = #0752h - Gera trem de pulsos em 40kHz
EvbRegs.T4CMPR = 0x0822; // Comparação = (4166.67/2) - 1 = 2082.33 = #0822h - Gera trem de pulsos em 36kHz
// Habilita interrupção por "estouro" de período para o timer 4 do EVB
EvbRegs.EVBIMRB.bit.T4PINT = 1;
EvbRegs.EVBIFRB.bit.T4PINT = 1;
// Registrador de controle do timer 4
EvbRegs.T4CON.all = 0x1042; // Contagem Crescente, T4CMPR habilitado, clock interno igual ao da CPU
//EvbRegs.T4CON.all = 0x1742;
// Interrupção gerada pelo Timer 4 do EVB gera SOC (Start-Of-Conversion) no ADC
EvbRegs.GPTCONB.bit.T4TOADC = 2; // SOC (Start-Of-Conversion) no ADC gerada pelo "estouro" do período do timer 4
EvbRegs.GPTCONB.bit.TCMPOE = 1; // Habilita todas as saídas de comparação do GP Timer
EvbRegs.GPTCONB.bit.T4PIN = 1; // Polaridade do PWM do Timer 4 como ativo baixo
}*/
/*interrupt void evb_timer4_isr(void) {
//EvbRegs.GPTCONB.bit.T4PIN = 3; // Teste de duração - Turn ON
//EvbTimer4InterruptCount++;
EvbRegs.EVBIMRB.bit.T4PINT = 1;
// Armazena os sinais de tensao, corrente e potenciometros lidos pelo ADC nos respectivos registradores
Leitura_sinais_ADC();
// Multiplicação dos sinais lidos no ADC pelos ganhos do condicionamento e do DAC
Ajuste_sinais_ADC();
// PLL (Phase Locked-Loop) e FWD (Fundamental Wave Detector)
PLL_seq_pos_1F();
// Diagrama de controle - FAP
// Gera tensao de referencia para o inversor
Controle_FAP_mono();
// Sinais de referencia para as células do inversor
Pulsos_IGBTs();
// Seleciona sinais para conversao no DAC
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Sinais_to_DAC();
// Liga e inicia conversao no DAC
Coversao_DAC();
// Note: To be safe, use a mask value to write to the entire
// EVBIFRB register. Writing to one bit will cause a read-modify-write
// operation that may have the result of writing 1’s to clear
// bits other then those intended.
EvbRegs.EVBIFRB.all = BIT0;
// Acknowledge interrupt to receive more interrupts from PIE group 5
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP5; // CPU Group 5 - PIE T4PINT
//EvbRegs.GPTCONB.bit.T4PIN = 0; // Teste de duração - Turn OFF
}*/
interrupt void fim_de_conversao_ADC_isr(void) {
// Teste de duração - Turn ON --------> PRECISA HABILITAR TIMER 1
//EvaRegs.GPTCONA.bit.T1PIN = 3;
// Habilita interrupção do ADC
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1;
// Armazena os sinais de tensao, corrente e potenciometros lidos pelo ADC nos respectivos registradores
Leitura_sinais_ADC();
// Multiplicação dos sinais lidos no ADC pelos ganhos do condicionamento e do DAC
Ajuste_sinais_ADC();
// PLL (Phase Locked-Loop) e FWD (Fundamental Wave Detector)
PLL_seq_pos_1F();
// Diagrama de controle - FAP
// Gera tensao de referencia para o inversor
Controle_FAP_mono();
// Sinais de referencia para as células do inversor
Pulsos_IGBTs();
// Seleciona sinais para conversao no DAC
Sinais_to_DAC();
// Liga e inicia conversao no DAC
Coversao_DAC();
// Limpa Flags da Interrupções
AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1; // Limpa o flag da INT_SEQ1 (ADCINT)
if(EvbRegs.GPTCONB.bit.T3TOADC==2) // Entrou por causa da T3PINT
{
EvbRegs.GPTCONB.bit.T3TOADC = 1; // Próxima conversão ADC será iniciada pela T3UFINT
EvbRegs.EVBIFRA.all = BIT7; // Limpa o flag da T3PINT e os demais do EVBIFRA
}
else // Entrou por causa da T3UFINT
{
EvbRegs.GPTCONB.bit.T3TOADC = 2; // Próxima conversão ADC será iniciada pela T3PINT
EvbRegs.EVBIFRA.all = BIT9; // Limpa o flag da T3UFINT e os demais do EVBIFRA
}
// Acknowledge interrupt to receive more interrupts from PIE group 1
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; // CPU Group 1 - PIE ADCINT
// Teste de duração - Turn OFF
//EvaRegs.GPTCONA.bit.T1PIN = 0;
}



























































































// Tensoes de referência p/ as celulas
//Vpico_FAP = _IQ22(197.565634); // 10.0% acima ---- Típico para carga trifásica
Vpico_FAP = _IQ22(199.361685887735); // 11.0% acima ---- Típico para carga monofásica --- 127 Vrms
//Vpico_FAP = _IQ22(90.0); // 11.0% acima ---- Típico para carga monofásica --- 57.33 Vrms
//Vpico_FAP = _IQ22(215.5261); // 20.0% acima ---- Típico para carga monofásica
//Vpico_FAP = _IQ22(224.5064); // 25.0% acima ---- Típico para carga monofásica
Vinv1_ref_pos = _IQ22div(Vpico_FAP, _IQ22(9.0));
Vinv1_ref_neg = _IQ22mpyIQX(Vinv1_ref_pos, 22, _IQ22(-1.0), 22);
Vinv2_ref_pos = _IQ22mpyIQX(Vinv1_ref_pos, 22, _IQ22(2.0), 22);
Vinv2_ref_neg = _IQ22mpyIQX(Vinv2_ref_pos, 22, _IQ22(-1.0), 22);
Vinv3_ref_pos = _IQ22mpyIQX(Vinv1_ref_pos, 22, _IQ22(6.0), 22);
Vinv3_ref_neg = _IQ22mpyIQX(Vinv3_ref_pos, 22, _IQ22(-1.0), 22);
RegPulsosIGBTs.bit.Libera_Pulsos = 1;
// -------------------------------------------------------------------------------
/*// Habilita EVB Timer 3 para PWM7-12
EvbRegs.ACTRB.all = 0x0000;
//EvbRegs.T3PR = 0x1D4C; // Período = 2*T3PR ciclos de clock = (1/10kHz) - Triangular de 10kHz para o PWM
//EvbRegs.T3CMPR = 0x0EA6; // Timer3 compare
EvbRegs.T3PR = 0x1047; // Período = 2*T3PR ciclos de clock = (1/18kHz) - Triangular de 18kHz para o PWM
EvbRegs.T3CMPR = 0x0824; // Timer3 compare
EvbRegs.T3CNT = 0x0000; // Timer3 counter
















// PLL monofásico e detector de sequencia positiva (PSD)




velocidade_angular_PLL_ref = _IQ22((2.0)*(60.0)*(3.14159265358979)); // 377 rad/s <==> 60 Hz
velocidade_angular_PLL = _IQ22(0.0);
tensao_base = _IQ23(179.605122421383);
tensao_base_inverso = _IQ23div(_IQ23(1.0), tensao_base);
//Ts = _IQ30(1/(40000.0)); // período de amostragem (40kHz)























//Kp_Corrente = _IQ23(-72.5); // Chutão
//Ki_Corrente = _IQ10(-931109.184975); // freq. de corte = 3600Hz (10% da freq. amostragem)
//Ki_Ts_Corrente = _IQ25mpyIQX(Ki_Corrente, 10, Ts, 30);
////// Carga Monofásica
//Kp_Corrente = _IQ23(-70.0); // chute
//Ki_Corrente = _IQ10(-1069815.12478); // chute
//Kp_Corrente = _IQ23(-87.0849483576); // freq. de corte = 1800 Hz // --------> Indutor p/ High-Frequency
//Kp_Corrente = _IQ23(-174.169896715); // freq. de corte = 3600 Hz // --------> Indutor p/ High-Frequency
//Ki_Corrente = _IQ10(-931109.184975); // freq. de corte = 3600 Hz
//Ki_Corrente = _IQ10(-492453.781197); // freq. de corte = 1800 Hz // --------> Indutor p/ High-Frequency
//Ki_Corrente = _IQ10(-492453.781197*2.0); // ***dobro*** -- freq. de corte = 1800 Hz // --------> Indutor p/ High-Frequency
//Ki_Corrente = _IQ10(-1969815.12478); // freq. de corte = 3600 Hz // --------> Indutor p/ High-Frequency
//Ki_Corrente = _IQ10(-179238.518107); // freq. de corte = 1800 Hz // Método Fernando --------> Indutor p/ High-Frequency
//Ki_Ts_Corrente = _IQ25mpyIQX(Ki_Corrente, 10, Ts, 30);
//Ki_Ts_Corrente = _IQ22(-27.22); // ---->>> Cuidado!!!
Kp_Corrente = _IQ23(-53.4375); // Ajuste no potênciometro do DSP














/// Controlador de potência média do FAP
Kp_Potencia_FAP = _IQ30(0.00003); // calculado
//Kp_Potencia_FAP = _IQ30(0.0000003); // chute
//Ki_Potencia_FAP = _IQ30(0.0006); // calculado --- Ti = 50ms
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Ki_Potencia_FAP = _IQ30(0.006); // calculado --- Ti = 5ms
//Ki_Potencia_FAP = _IQ30(0.06); // calculado --- Ti = 0.5ms
//Ki_Potencia_FAP = _IQ30(0.006); // chute











#include "DSP281x_Device.h" // DSP281x Headerfile Include File






















// Ganho fixo do ADC ---- In/Out = 3/4095
K_AD = _IQ29((3.0)/(4095.0));
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// Placa de Corrente
K_canal_1C = 0x643BBC93; // gain_-1 = in/out = 6.2646 em Q28
K_canal_2C = 0x636AC389; // gain_-1 = in/out = 6.2136 em Q28 - média geral
//K_canal_2C = 0x6354301B; // gain_-1 = in/out = 6.2081 em Q28 - média de duas amostras
K_canal_3C = 0x649CF2D5; // gain_-1 = in/out = 6.2883 em Q28 - média geral
//K_canal_3C = 0x64E13BCB; // gain_-1 = in/out = 6.3050 em Q28 -- média de duas amostras
//DC_level_canal_1C = 0x2FF14120; // offset = 1.4982 em Q29
DC_level_canal_1C = _IQ29(1.526374); // Offset médio total (ADC + Placa)
//DC_level_canal_2C = 0x2FF59F9B; // offset = 1.4987 em Q29
DC_level_canal_2C = _IQ29(1.540568); // Offset médio total (ADC + Placa)
//DC_level_canal_3C = 0x2FE353F8; // offset = 1.4965 em Q29
DC_level_canal_3C = _IQ29(1.545833); // Offset médio total (ADC + Placa)
// Placa de Tensão
K_canal_1T = 0x45CA9795; // gain_-1 = in/out = 139.5828 em Q23
K_canal_2T = 0x5FAFEBDC; // gain_-1 = in/out = 191.3744 em Q23
K_canal_3T = 0x68D256BF; // gain_-1 = in/out = 52.4108 em Q25
K_canal_4T = 0x42E2E962; // gain_-1 = in/out = 16.7216 em Q26
K_canal_5T = 0x5C25BBFF; // gain_-1 = in/out = 11.5184 em Q27
//DC_level_canal_1T = 0x30553262; // offset = 1.5104 em Q29
DC_level_canal_1T = _IQ29(1.518635); // Offset médio total (ADC + Placa)
//DC_level_canal_2T = 0x30A617C1; // offset = 1.5203 em Q29
DC_level_canal_2T = _IQ29(1.502244); // Offset médio total (ADC + Placa)
DC_level_canal_3T = _IQ29(0.04317765); // Offset médio total (ADC + Placa)
DC_level_canal_4T = _IQ29(0.06272893); // Offset médio total (ADC + Placa)
DC_level_canal_5T = _IQ29(0.1792582); // Offset médio total (ADC + Placa)
}





#include "DSP281x_Device.h" // DSP281x Headerfile Include File




















// Armazena sinais de tensão
Vout_canal_1T = AdcRegs.ADCRESULT8; // ADCINA4 // Tensao Rede
Vout_canal_2T = AdcRegs.ADCRESULT6; // ADCINA3 // Tensao Conversor
Vout_canal_3T = AdcRegs.ADCRESULT4; // ADCINA2 // Tensao Capacitor Higher Voltage
Vout_canal_4T = AdcRegs.ADCRESULT2; // ADCINA1 // Tensao " Middle "
Vout_canal_5T = AdcRegs.ADCRESULT0; // ADCINA0 // Tensao " Lower "
// Armazena sinais de corrente
Vout_canal_1C = AdcRegs.ADCRESULT1; // ADCINB0 // Corrente Fonte
Vout_canal_2C = AdcRegs.ADCRESULT3; // ADCINB1 // Corrente Filtro
Vout_canal_3C = AdcRegs.ADCRESULT5; // ADCINB2 // Corrente Carga
// Armazena sinais dos potenciometros;
Vout_kp = AdcRegs.ADCRESULT15; // ADCINB7 // Kp
Vout_ki = AdcRegs.ADCRESULT13; // ADCINB6 // Ki
Vout_kd = AdcRegs.ADCRESULT11; // ADCINB5 // Kd





Amostra = Amostra + Vout_canal_5T;
Med_Amostra = (Amostra)/(Num_Amostra);
















#include "DSP281x_Device.h" // DSP281x Headerfile Include File








































// Ajuste dos sinais de tensão
Tensao_REDE = _IQ29mpyIQX(Vout_canal_1T, 4, K_AD, 29);
Tensao_REDE = Tensao_REDE - DC_level_canal_1T;
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Tensao_REDE = _IQ23mpyIQX(Tensao_REDE, 29, K_canal_1T, 23);
Tensao_FAP = _IQ29mpyIQX(Vout_canal_2T, 4, K_AD, 29);
Tensao_FAP = Tensao_FAP - DC_level_canal_2T;
Tensao_FAP = _IQ22mpyIQX(Tensao_FAP, 29, K_canal_2T, 23);
Tensao_Cap3 = _IQ29mpyIQX(Vout_canal_3T, 4, K_AD, 29);
Tensao_Cap3 = Tensao_Cap3 - DC_level_canal_3T;
Tensao_Cap3 = _IQ23mpyIQX(Tensao_Cap3, 29, K_canal_3T, 25);
Tensao_Cap2 = _IQ29mpyIQX(Vout_canal_4T, 4, K_AD, 29);
Tensao_Cap2 = Tensao_Cap2 - DC_level_canal_4T;
Tensao_Cap2 = _IQ25mpyIQX(Tensao_Cap2, 29, K_canal_4T, 26);
Tensao_Cap1 = _IQ29mpyIQX(Vout_canal_5T, 4, K_AD, 29);
Tensao_Cap1 = Tensao_Cap1 - DC_level_canal_5T;
Tensao_Cap1 = _IQ25mpyIQX(Tensao_Cap1, 29, K_canal_5T, 27);
// Ajuste dos sinais de corrente
Corrente_Fonte = _IQ29mpyIQX(Vout_canal_1C, 4, K_AD, 29);
Corrente_Fonte = Corrente_Fonte - DC_level_canal_1C;
Corrente_Fonte = _IQ27mpyIQX(Corrente_Fonte, 29, K_canal_1C, 28);
Corrente_FAP = _IQ29mpyIQX(Vout_canal_2C, 4, K_AD, 29);
Corrente_FAP = Corrente_FAP - DC_level_canal_2C;
Corrente_FAP = _IQ27mpyIQX(Corrente_FAP, 29, K_canal_2C, 28);
Corrente_Carga = _IQ29mpyIQX(Vout_canal_3C, 4, K_AD, 29);
Corrente_Carga = Corrente_Carga - DC_level_canal_3C;
Corrente_Carga = _IQ27mpyIQX(Corrente_Carga, 29, K_canal_3C, 28);
}


































// Senóide de referência
/*angulo_rad = _IQ28mpyIQX(angulo, 22, _IQ30((3.14159265358979)/(180.0)), 30);
senoide = _IQ28sin(angulo_rad);
//senoide = _IQ23mpyIQX(senoide, 28, _IQ22(179.605122421), 22);
senoide = _IQ23mpyIQX(senoide, 28, _IQ22(25.0), 22);
angulo = angulo + _IQ22((360.0)*(60.0)/(40000.0)); // 60Hz "amostrados" a 40kHz
if(angulo>=_IQ22(360.0)) angulo = angulo + _IQ22(-360.0); // go back 360º*/
// Normaliza o sinal a ser "rastreado" (neste caso, a tensão da rede em 60Hz)
sinal = _IQ30mpyIQX(Tensao_REDE, 23, tensao_base_inverso, 23);
// Produto escalar e Média Móvel
dp_somatorio_va_uaortho = dp_somatorio_va_uaortho - produto_escalar[no_amostra];
u_ortho = _IQ28sin(theta_PLL);
produto_escalar[no_amostra] = _IQ21mpyIQX(sinal, 30, u_ortho, 28);
dp_somatorio_va_uaortho = dp_somatorio_va_uaortho + produto_escalar[no_amostra];
dp_medio_va_uaortho = _IQ30mpyIQX(dp_somatorio_va_uaortho, 21, _IQ30((1.0)/(666.0)), 30);
// Controlador PI
erro_dp = _IQ27mpyIQX(dp_medio_va_uaortho, 30, _IQ27(-1.0), 27); // erro = ref(=0) - média
PI_dp();
// Gera Theta - Ângulo real do sinal "rastreado"
velocidade_angular_PLL = velocidade_angular_PLL_ref + PI_dp_out;
theta_PLL = theta_PLL + _IQ28mpyIQX(velocidade_angular_PLL, 22, Ts, 30);
if(theta_PLL>=_IQ28(6.28318530717959)) theta_PLL = theta_PLL - _IQ28(6.28318530717959); // Theta=2*pi <=> Theta=0
// Detector de sequencia positiva (PSD) e Detector de onda fundamental (FWD)
phi_PSD = theta_PLL + _IQ28(1.5707963267949); // phi = theta + pi/2
u_a = _IQ28sin(phi_PSD);
dp_somatorio_PSD = dp_somatorio_PSD - dp_PSD[no_amostra];
//dp_PSD[no_amostra] = _IQ21mpyIQX(u_a, 28, sinal, 30);
dp_onda = _IQ21mpyIQX(u_a, 28, sinal, 30);
dp_PSD[no_amostra] = dp_onda;
dp_somatorio_PSD = dp_somatorio_PSD + dp_PSD[no_amostra];
dp_medio_PSD = _IQ28mpyIQX(dp_somatorio_PSD, 21, _IQ30((1.0)/(600.0)), 30);
k_medio = _IQ21mpyIQX(dp_medio_PSD, 28, _IQ29(2.0), 29); // k_medio = 2*dp_medio_PSD
sinal_seq_pos_fundamental = _IQ30mpyIQX(u_a, 28, k_medio, 21);
// Incrementa o ponteiro dos registradores de ambos produtos escalares
no_amostra++;
if(no_amostra==600) no_amostra = 0;
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// Onda fundamental do sinal "rastreado" - Neste caso, da tensão da rede
Tensao_REDE_fundamental = _IQ23mpyIQX(sinal_seq_pos_fundamental, 30, tensao_base, 23);
}





























// Média da integral de v(t) x i(t)
potencia_instantanea_somatorio = potencia_instantanea_somatorio - potencia_instantanea[amostra];
//potencia_instantanea[amostra] = _IQ12mpyIQX(Tensao_REDE, 23, Corrente_Fonte, 27);
potencia_instantanea[amostra] = _IQ12mpyIQX(Tensao_REDE, 23, Corrente_Carga, 27);
potencia_instantanea_somatorio = potencia_instantanea_somatorio + potencia_instantanea[amostra];
potencia_instantanea_media = _IQ20mpyIQX(potencia_instantanea_somatorio, 12, _IQ30((1.0)/(300.0)), 30);
//potencia_instantanea_media = _IQ20abs(potencia_instantanea_media); ### Absurdo!!!
// Média da integral de v(t) x v(t)
quadrado_tensao_fase_somatorio = quadrado_tensao_fase_somatorio - quadrado_tensao_fase[amostra];
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quadrado_tensao_fase[amostra] = _IQ6mpyIQX(Tensao_REDE, 23, Tensao_REDE, 23);
quadrado_tensao_fase_somatorio = quadrado_tensao_fase_somatorio + quadrado_tensao_fase[amostra];
quadrado_tensao_fase_medio = _IQ16mpyIQX(quadrado_tensao_fase_somatorio, 6, _IQ30((1.0)/(300.0)), 30);
amostra++;
if(amostra==300) amostra = 0;*/
// Valor médio da potência instantânea do FAP ---- vfap(t) x ifap(t)
potencia_instantanea_fap_somatorio = potencia_instantanea_fap_somatorio - potencia_instantanea_fap[amostra];
//potencia_instantanea_fap[amostra] = _IQ9mpyIQX(Tensao_FAP, 22, Corrente_FAP, 27); // -- Problemas com a alta freqüência do PWM
potencia_instantanea_fap[amostra] = _IQ9mpyIQX(Tensao_REDE, 23, Corrente_FAP, 27);
potencia_instantanea_fap_somatorio = potencia_instantanea_fap_somatorio + potencia_instantanea_fap[amostra];
potencia_instantanea_fap_media = _IQ18mpyIQX(potencia_instantanea_fap_somatorio, 9, _IQ30((1.0)/(600.0)), 30);
amostra++;
if(amostra==600) amostra = 0;
// Controle da potência ativa do FAP
erro_potencia_fap = _IQ18mpyIQX(potencia_instantanea_fap_media, 18, _IQ30(-1.0), 30);
PI_Potencia_FAP();
// Corrente de referência para a fonte - parcela ativa da potência
/*Corrente_Fonte_Ativa = _IQ16mpyIQX(potencia_instantanea_media, 20, _IQ30(1.0), 30);
Corrente_Fonte_Ativa = _IQ16div(Corrente_Fonte_Ativa, quadrado_tensao_fase_medio); // Condutância Média
Corrente_Fonte_Ativa = _IQ27mpyIQX(Corrente_Fonte_Ativa, 16, Tensao_REDE, 23);*/
Corrente_Fonte_Ativa = _IQ27mpyIQX(PI_Potencia_FAP_out, 17, Tensao_REDE, 23);
Corrente_Fonte_Ativa = _IQ27mpyIQX(Corrente_Fonte_Ativa, 27, _IQ30(-1.0), 30);
// Controlador de Corrente
erro_corrente = Corrente_Fonte_Ativa - Corrente_Fonte;
PI_Corrente();
// Saída do PI_Corrente + Feed-Forward(60Hz) = Referência de tensão para o Conversor
Tensao_conversor_ref = _IQ23mpyIQX(PI_Corrente_out, 17, _IQ30(1.0), 30);
Tensao_conversor_ref = Tensao_REDE_fundamental + Tensao_conversor_ref;
}









































Ymax_pos_PI_Potencia_FAP = _IQ17(0.03897438951); // = (7A de pico)/(127V*sqrt(2)) ----> máximo sem atuar a proteção
Ymax_neg_PI_Potencia_FAP = _IQ17(-0.03897438951);









L_pos_PI_Potencia_FAP = Ymax_pos_PI_Potencia_FAP - PI_Potencia_FAP_out_prop;
L_neg_PI_Potencia_FAP = Ymax_neg_PI_Potencia_FAP - PI_Potencia_FAP_out_prop;
PI_Potencia_FAP_out_int = PI_Potencia_FAP_out_int + _IQ17mpyIQX(erro_potencia_fap, 18, Ki_Ts_Potencia_FAP, 30);
PI_Potencia_FAP_out_int = _IQsat(PI_Potencia_FAP_out_int, L_pos_PI_Potencia_FAP, L_neg_PI_Potencia_FAP);
}
//#### Saída total
PI_Potencia_FAP_out = PI_Potencia_FAP_out_prop + PI_Potencia_FAP_out_int;
}
void PI_Corrente(void) {
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//Parte proporcional
// 10.0% da Tensao de fase da Rede
//Ymax_pos_PI_Corrente = _IQ19(17.9605);
//Ymax_neg_PI_Corrente = _IQ19(-17.9605);
// (110.0% x Tensao da Rede) - (Tensao da Rede)
Ymax_pos_PI_Corrente = _IQ17(19.756563); // = 10 % de (1.1)*(127V)*sqrt(2) --- Tensao maxima do conversor
Ymax_neg_PI_Corrente = _IQ17(-19.756563);
// (120.0% x Tensao da Rede) - (Tensao da Rede)
//Ymax_pos_PI_Corrente = _IQ19(35.92);
//Ymax_neg_PI_Corrente = _IQ19(-35.92);
// (125.0% x Tensao da Rede) - (Tensao da Rede)
//Ymax_pos_PI_Corrente = _IQ19(44.91);
//Ymax_neg_PI_Corrente = _IQ19(-44.91);








L_pos_PI_Corrente = Ymax_pos_PI_Corrente - PI_Corrente_out_prop;
L_neg_PI_Corrente = Ymax_neg_PI_Corrente - PI_Corrente_out_prop;
PI_Corrente_out_int = PI_Corrente_out_int + (_IQ18mpyIQX(erro_corrente, 27, Ki_Ts_Corrente, 22) >> 1);
PI_Corrente_out_int = _IQsat(PI_Corrente_out_int, L_pos_PI_Corrente, L_neg_PI_Corrente);
}
// Saída total






//PI_dp_out_prop = _IQtoIQ22(_IQsat(_IQmpyIQX(erro_dp, 27, Kp_PLL, 25), Ymax_pos_PI_PLL, Ymax_neg_PI_PLL));
PI_dp_out_prop = _IQsat(_IQ22mpyIQX(erro_dp, 27, Kp_PLL, 25), Ymax_pos_PI_PLL, Ymax_neg_PI_PLL);
//Parte integral
L_pos_PI_PLL = Ymax_pos_PI_PLL - PI_dp_out_prop;
L_neg_PI_PLL = Ymax_neg_PI_PLL - PI_dp_out_prop;
PI_dp_out_int = PI_dp_out_int + _IQ22mpyIQX(erro_dp, 27, Ki_Ts_PLL, 30);
PI_dp_out_int = _IQsat(PI_dp_out_int, L_pos_PI_PLL, L_neg_PI_PLL);
// Saída total
PI_dp_out = PI_dp_out_prop + PI_dp_out_int;
}






100 Código do programa elaborado no DSP



























// 00 Forced Low
// 01 Active Low
// 10 Active High






// Senóide de referência
//angulo_rad = _IQ28mpyIQX(angulo, 22, _IQ30((3.14159265358979)/(180.0)), 30);
A.9 Determinação dos pulsos para acionamento do inversor 101
//senoide = _IQ28sin(angulo_rad);
//senoide = _IQ22mpyIQX(senoide, 28, Vpico_FAP, 22);
//if(angulo>=_IQ22(360.0)) angulo = angulo + _IQ22(-360.0); // go back 360°
/// Não mexer ###### Os pulsos dependem da sequência de códigos abaixo
angulo = angulo + _IQ22((360.0)*(60.0)/(36000.0)); // 60Hz "amostrados" a 36kHz
if(angulo>=_IQ22(360.0))
{















entrada_modulacao = _IQ22mpyIQX(Tensao_conversor_ref, 23, _IQ2(1.0), 2);
// Pulsos para Inv3
if(entrada_modulacao>(Vinv2_ref_pos + Vinv1_ref_pos))
{
// Vout = + VC
RegPulsosIGBTs.bit.Inv3_HIN1 = 3; // Forced High
RegPulsosIGBTs.bit.Inv3_HIN2 = 0; // Forced Low
entrada_modulacao = entrada_modulacao - Vinv3_ref_pos;






// Vout = - VC
RegPulsosIGBTs.bit.Inv3_HIN1 = 0; // Forced Low
RegPulsosIGBTs.bit.Inv3_HIN2 = 3; // Forced High
entrada_modulacao = entrada_modulacao - Vinv3_ref_neg;






// Vout = 0 (chaves de baixo)
RegPulsosIGBTs.bit.Inv3_HIN1 = 0; // Forced Low




// Vout = 0 (chaves de cima)
RegPulsosIGBTs.bit.Inv3_HIN1 = 3; // Forced High




// Pulsos para Inv2
if(entrada_modulacao>Vinv1_ref_pos)
{
// Vout = + VC
RegPulsosIGBTs.bit.Inv2_HIN1 = 3; // Forced High
RegPulsosIGBTs.bit.Inv2_HIN2 = 0; // Forced Low
entrada_modulacao = entrada_modulacao - Vinv2_ref_pos;
saida2_modulacao = saida2_modulacao + Vinv2_ref_pos;






// Vout = - VC
RegPulsosIGBTs.bit.Inv2_HIN1 = 0; // Forced Low
RegPulsosIGBTs.bit.Inv2_HIN2 = 3; // Forced High
entrada_modulacao = entrada_modulacao - Vinv2_ref_neg;






// Vout = 0 (chaves de baixo)
RegPulsosIGBTs.bit.Inv2_HIN1 = 0; // Forced Low




// Vout = 0 (chaves de cima)
RegPulsosIGBTs.bit.Inv2_HIN1 = 3; // Forced High




/*// Pulsos para Inv1 sem PWM
if(entrada_modulacao>_IQ22(0.5))
{
// Vout = + VC
RegPulsosIGBTs.bit.Inv1_HIN1 = 3; // Forced High
RegPulsosIGBTs.bit.Inv1_HIN2 = 0; // Forced Low






// Vout = - VC
RegPulsosIGBTs.bit.Inv1_HIN1 = 0; // Forced Low
RegPulsosIGBTs.bit.Inv1_HIN2 = 3; // Forced High






// Vout = 0 (chaves de baixo)
RegPulsosIGBTs.bit.Inv1_HIN1 = 0; // Forced Low




// Vout = 0 (chaves de cima)
RegPulsosIGBTs.bit.Inv1_HIN1 = 3; // Forced High




// Pulsos para Inv1 com PWM
if(entrada_modulacao>_IQ22(0.0))
{
entrada_modulacao = _IQsat((_IQ22div(entrada_modulacao, Vinv1_ref_pos)), _IQ22(1.0), _IQ22(0.0));
// multiplica pelo valor de "estouro" do Timer associado ao PWM
entrada_modulacao = _IQ2mpyIQX(entrada_modulacao, 22, _IQ1(4167.0), 1);
EvbRegs.CMPR4 = entrada_modulacao >> 2;
A.10 Rotina de interrupção NMI para habilitar/desabilitar a emissão dos pulsos para o
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RegPulsosIGBTs.bit.Inv1_HIN1 = 1; // Ativo Baixo -- Segue PWM




entrada_modulacao = _IQsat((_IQ22div(entrada_modulacao, Vinv1_ref_neg)), _IQ22(1.0), _IQ22(0.0));
// multiplica pelo valor de "estouro" do Timer associado ao PWM
entrada_modulacao = _IQ2mpyIQX(entrada_modulacao, 22, _IQ1(4167.0), 1);
EvbRegs.CMPR4 = entrada_modulacao >> 2;
RegPulsosIGBTs.bit.Inv1_HIN1 = 0; // Permanece sempre em nível baixo
RegPulsosIGBTs.bit.Inv1_HIN2 = 1; // Ativo Baixo -- Segue PWM
}
saida_modulacao = saida1_modulacao + saida2_modulacao + saida3_modulacao;
// Carrega todos os pulsos
if(RegPulsosIGBTs.bit.Libera_Pulsos==1) EvbRegs.ACTRB.all = RegPulsosIGBTs.all;
}
A.10 Rotina de interrupção NMI para habilitar/desabilitar a emis-
são dos pulsos para o inversor e a proteção
//
// FILE: DSP281x_DefaultIsr.c (modificado)
//
#include "DSP281x_Device.h" // DSP281x Headerfile Include File
#include "DSP281x_Examples.h" // DSP281x Examples Include File
#include "main.h"
extern volatile union RegPulsosIGBTs_REG RegPulsosIGBTs;
extern Uint16 ISR_transicao_Low_to_High;
interrupt void NMI_ISR(void) // Non-maskable interrupt {













// Next two lines for debug only to halt the processor here





A.11 Envio de valores de registradores do DSP para o conversor
DA
//
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// FILE: Sinais_to_DAC.c
//
#include "DSP281x_Device.h" // DSP281x Headerfile Include File



































A.12 Carrega dados e inicializa conversão no conversor DA 105
Uint16 offsetDAC;
void Sinais_to_DAC(void) {
// Gera uma senoide interna para visualização através do DAC
/*angulo_rad = _IQ28mpyIQX(angulo, 22, _IQ30((3.1415926535897932384626433832795)/(180.0)), 30);
senoide = _IQ28sin(angulo_rad);
senoide = _IQ25mpyIQX(senoide, 28, _IQ1(50.0), 1);
if(angulo >= _IQ22(360.0)) angulo = angulo + _IQ22(-360.0); // go back 360°
angulo = angulo + _IQ22((360.0)*(60.0)/(40000.0)); // 60Hz "amostrados" a 40kHz*/
offsetDAC = 0x0800; // padrão - 2048
K_DA = _IQ21((4095.0)/(5.0));
// Escolha da escala vertical que será vista no osciloscópio durante a medição do canal de saída
//escalaDAC = _IQ30((1.0)/(50.0)); // Escala vertical = 50V/div
// Ajuste do sinal para o canal A do DAC
escalaDAC = _IQ30((1.0)/(2.0)); // Escala vertical no osciloscópio = 2A/div
sinal_norm = _IQ29mpyIQX(Corrente_Fonte_Ativa, 27, escalaDAC, 30);
TO_DAC_canalA = _IQ1mpyIQX(sinal_norm, 29, K_DA, 21) >> 1;
TO_DAC_canalA = TO_DAC_canalA + offsetDAC;
// Ajuste do sinal para o canal C do DAC
escalaDAC = _IQ30((1.0)/(100.0)); // Escala vertical no osciloscópio = 100V/div
sinal_norm = _IQ29mpyIQX(Tensao_REDE, 23, escalaDAC, 30);
TO_DAC_canalC = _IQ1mpyIQX(sinal_norm, 29, K_DA, 21) >> 1;
TO_DAC_canalC = TO_DAC_canalC + offsetDAC;
}




#include "DSP281x_Device.h" // DSP281x Headerfile Include File
#include "DSP281x_Examples.h" // DSP281x Examples Include File
#include "IQmathLib.h"
#include "Load_DAC.h"






// Procedimento para "desconectar" os sinais de saida do DAC com suas respectivas entradas
DacEntradas.bit.Desliga = 1;
GpioDataRegs.GPFDAT.all = DacEntradas.all;
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Os módulos de potência utilizados na elaboração da topologia em cascata assimétrica são do mo-
delo IRAMX16UP60A fabricado pela International Rectifier. No total, foram utilizados 3 módulos
de potência, sendo um por módulo do conversor CC/CA.
Cada modelo é composto por 6 chaves do tipo IGBT com diodos em anti-paralelo e que são
acionadas através de um driver interno ao encapsulamento do módulo de potência. Os pulsos de
comando para utilizados pelo driver são fornecidos no formato TTL por algum sistema externo,
facilitando a implementação da ponte inversora.
A seguir são apresentadas algumas características do IRAMX16UP60A fornecidas pelo fabricante
no datasheet do componente.
107
108 Módulo de potência
www.irf.com 1
Features
• Integrated Gate Drivers and Bootstrap Diodes.
• Temperature Monitor
• Temperature and Overcurrent shutdown
• Fully Isolated Package.
• Low VCE (on) Non Punch Through IGBT Technology.
• Undervoltage lockout for all channels
• Matched propagation delay for all channels
• Low side IGBT emitter pins for current control
• Schmitt-triggered input logic
• Cross-conduction prevention logic
• Lower di/dt gate driver for better noise immunity








Plug N DriveTM Integrated  Power
Module for Appliance Motor Drive
Description
International Rectifier's IRAMX16UP60A is an Integrated Power Module developed and optimized for electronic
motor control in appliance applications such as washing machines and variable speed compressor drives for in-
room air-conditioning systems and commercial refrigerators. Plug N Drive technology offers an extremely com-
pact, high performance AC motor-driver in a single isolated package for a very simple design.
An open emitter configuration of the low side IGBT switches offer easy current feedback and overcurrent monitor
for high precision and reliable control.
A built-in temperature monitor and over-current protection, along with the short-circuit rated IGBTs and inte-
grated under-voltage lockout function, deliver high level of protection and fail-safe operation.
The integration of the bootstrap diodes for the high-side driver section, and the single polarity power supply
required to drive the internal circuitry, simplify the utilization of the module and deliver further cost reduction
advantages.
PD-94684 RevB
Parameter Description Max. Value Units
VCES Maximum IGBT Blocking Voltage 600
V+ Positive Bus Input Voltage 450
IO @ TC=25°C RMS Phase Current 16
IO @ TC=100°C RMS Phase Current 8
Ipk Maximum Peak Phase Current (tp<100ms) 30
Fp Maximum PWM Carrier Frequency 20 kHz
Pd Maximum Power dissipation per Phase 35 W
Viso Isolation Voltage (1min) 2000 VRMS
TJ (IGBT & Diodes) Operating Junction temperature Range -40 to +150
TJ (Driver IC) Operating Junction temperature Range -40 to +150























































































1 VB3 High Side Floating Supply Voltage 3
2 W,VS3 Output 3 - High Side Floating Supply Offset Voltage
3 na none
4 VB2 High Side Floating Supply voltage 2
5 V,VS2 Output 2 - High Side Floating Supply Offset Voltage
6 na none
7 VB1 High Side Floating Supply voltage 1
8 U,VS1 Output 1 - High Side Floating Supply Offset Voltage
9 na none
10 V+ Positive Bus Input Voltage
11 na none
12 LE1 Low Side Emitter Connection - Phase 1
13 LE2 Low Side Emitter Connection - Phase 2
14 LE3 Low Side Emitter Connection - Phase 3
15 HIN1 Logic Input High Side Gate Driver - Phase 1
16 HIN2 Logic Input High Side Gate Driver - Phase 2
17 HIN3 Logic Input High Side Gate Driver - Phase 3
18 LIN1 Logic Input Low Side Gate Driver - Phase 1
19 LIN2 Logic Input Low Side Gate Driver - Phase 2
20 LIN3 Logic Input Low Side Gate Driver - Phase 3
21 T/Itrip Temperature Monitor and Shut-down Pin
22 VCC +15V Main Supply




1. Electrolytic bus capacitors should be mounted as close to the module bus terminals as possible to reduce
ringing and EMI problems. Additional high frequency ceramic capacitor mounted close to the module pins will
further improve performance.
2. In order to provide good decoupling between Vcc-Gnd and Vb-Vs terminals, the capacitors shown con-
nected between these terminals should be located very close to the module pins. Additional high frequency
capacitors, typically 0.1mF, are strongly recommended.
3. Low inductance shunt resistors should be used for phase leg current sensing. Similarly, the length of the
traces between pins 12, 13 and 14 to the corresponding shunt resistors should be kept as small as possible.
4. Value of the boot-strap capacitors depends upon the switching frequency. Their selection should be made
based on IR design tip DN 98-2a, application note AN-1044, or figure 10.
5. Over-current sense signal can be obtained from external hardware detecting excessive instantaneous cur-
rent in inverter.














































WCURRENT SENSING CAN USE A
SINGLE SENSE RESISTOR OR PHASE
LEG SENSING AS SHOWN
0.1
m






1- Marking for pin 1 identification
2- Product Part Number
3- Lot and Date code marking
Standard pin leadforming option










































































Placa de condicionamento de corrente
Placa para medição de até 4 sinais de corrente CC ou CA utilizando sensores do tipo Hall com
saídas reguladas individualmente. Há também indicação de sobre-correntes com ajuste único para
todos os canais.
113
114 Placa de condicionamento de corrente
Current Transducer LA 55-P
For the electronic measurement of currents : DC, AC, pulsed...,
with a galvanic isolation between the primary circuit (high power)




Primary nominal r.m.s. current 50 A
I
P
Primary current, measuring range 0 .. ± 70 A
R
 M
Measuring resistance @ T
A











with ± 12 V @ ± 50 A 
max
10 100 60 95 Ω
@ ± 70 A 
max
10 50 601) 601) Ω
with ± 15 V @ ± 50 A 
max
50 160 135 155 Ω
@ ± 70 A 
max
50 90 1352) 1352) Ω
I
SN
Secondary nominal r.m.s. current 50 mA
K
 N
Conversion ratio 1 : 1000
V
C
Supply  voltage (± 5 %) ± 12 .. 15 V
I
C





R.m.s. voltage for AC isolation test, 50 Hz, 1 mn 2.5 kV
Accuracy - Dynamic performance data




 = 25°C @ ± 15 V (± 5 %) ± 0.65 %
@ ± 12 .. 15 V (± 5 %) ± 0.90 %
e
L








 = 25°C ± 0.2 mA
I
OM
Residual current 3) @ I
P





Thermal drift of I
O
0°C .. + 70°C ± 0.1 ± 0.5 mA
- 25°C .. + 85°C ± 0.1 ± 0.6 mA
t
ra





Response time @ 90 % of I
P max
< 1 µs
di/dt di/dt accurately followed > 200 A/µs




Ambient operating temperature - 25 .. + 85 °C
T
S
Ambient storage temperature - 40 .. + 90 °C
R
 S
Secondary coil resistance @ T
A
 = 70°C 80 Ω
T
A
 = 85°C 85 Ω
m Mass 18 g
Standards 4) EN 50178
Notes : 1) Measuring range limited to ± 60 A
 max
2) Measuring range limited to ± 55 A
 max
3) Result of the coercive field of the magnetic circuit
4) A list of corresponding tests is available
Features
• Closed loop (compensated) current
transducer using the Hall effect
• Printed circuit board mounting
• Insulated plastic case recognized
according to UL 94-V0.
Advantages
• Excellent accuracy
• Very good linearity
• Low temperature drift
• Optimized response time
• Wide frequency bandwidth
• No insertion losses
• High immunity to external
interference
• Current overload capability.
Applications
• AC variable speed drives and servo
motor drives
• Static converters for DC motor drives
• Battery supplied applications
• Uninterruptible Power Supplies
(UPS)
• Switched Mode Power Supplies
(SMPS)











 is positive when I
P
 flows in the direction of the arrow.
• Temperature of the primary conductor should not exceed
90°C.
• Dynamic performances (di/dt and response time) are best
with a single bar completely filling the primary hole.
• In order to achieve the best magnetic coupling, the primary
windings have to be wound over the top edge of the device.
• This is a standard model. For different versions (supply
voltages, turns ratios, unidirectional measurements...),
please contact us.
Mechanical characteristics
• General tolerance ± 0.2 mm
• Primary through-hole 12.7 x 7 mm
• Fastening & connection of secondary 3 pins
0.63 x 0.56mm
Recommended PCB hole 0.9 mm





Terminal + : supply voltage + 12 .. 15 V
Terminal - : supply voltage - 12 .. 15 V
Terminal M : measure
Connection
LEM  reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without previous notice.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Placa de condicionamento de tensão
Placa diferencial para medição de até 5 sinais de tensão CA ou CC com ajuste individual de ganho.
Há também indicação de sobre ou subtensão com ajuste individual por canal.
119








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Placa de monitoramento das proteções e
liberação dos pulsos
123





































































































































































































































































































































































































































































Placa de interface dos módulos de potência
125










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Placa de interface do DSP
129
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Imagens do protótipo implementado
Fig. H.1: Da esquerda para a direita: torre com fonte de alimentação CC, sensores de tensão e de
corrente, DSP e placa de interface com DAC; inversor multinível monofásico; filtro passivo de 1ª
ordem (indutor); e carga não-linear.
133
134 Imagens do protótipo implementado





DA - Interface DSP
Proteção





pinos I/O do DSP
Proteção
Global
Fig. H.3: Detalhe da placa de proteção que, a partir da ocorrência de sobre-corrente, de subtensões
CC e sobre-tensões CA ou CC, libera ou bloqueia o envio dos pulsos gerados pelo software do DSP
para serem conectados às chaves do inversor multinível.
Fig. H.4: Detalhe do inversor multinível monofásico com topologia em cascata assimétrica.
